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Gráfico 372. Evento L5_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 373. Evento L5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 374. Evento L5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 375. Evento L5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 376. Evento L5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 377. Evento L5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 378. Evento L5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 379. Evento L5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 380. Evento L5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 381. Evento L5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 382. Evento L5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 383. Evento L5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 384. Evento L5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 385. Evento L8_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 386. Evento L8_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 387. Evento L8_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 388. Evento L8_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 389. Evento L8_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 390. Evento L8_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 391. Evento L8_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 392. Evento L8_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 393. Evento L8_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 394. Evento L8_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 395. Evento L8_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 396. Evento L8_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 397. Evento L8_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 398. Evento L8_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 399. Evento L8_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 400. Evento L8_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 401. Evento L8_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 402. Evento L8_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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(Exist)

CALDERA FV
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L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
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Gráfico 403. Evento L8_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 404. Evento L8_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 405. Evento L8_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 406. Evento L8_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 407. Evento L8_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 408. Evento L8_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 409. Evento L8_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 410. Evento L8_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 411. Evento L8_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 412. Evento L8_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 413. Evento L8_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 414. Evento L8_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 415. Evento L8_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 416. Evento L8_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 417. Evento L8_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 418. Evento L8_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 419. Evento L8_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 420. Evento L8_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 421. Evento L8_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 422. Evento L8_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 423. Evento L8_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 424. Evento L8_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 425. Evento L8_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 426. Evento L8_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 427. Evento L8_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 428. Evento L8_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 429. Evento L8_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 430. Evento L8_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 431. Evento L8_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 432. Evento L8_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 433. Evento P1_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 434. Evento P1_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 435. Evento P1_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 436. Evento P1_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 437. Evento P1_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 438. Evento P1_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 439. Evento P1_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 440. Evento P1_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 441. Evento P1_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 442. Evento P1_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 443. Evento P1_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 444. Evento P1_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 445. Evento P1_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 446. Evento P1_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 447. Evento P1_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 448. Evento P1_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 449. Evento P1_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 450. Evento P1_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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CHG II-G2
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PORTOBELO G2
SEC-26

FV CAMARONES
100 MW - SEC27

EO ESCUDERO
111.6 MW LLUV-27

VIENTO SUR
115 MW SEC-31
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PROVIDENCIA
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CHANGUINOLA 2
LLUV-2029

BAITUN
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FV BAJO FRIO
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LINEA 2

LINEA 1

FV SOL DAVID
(Exist)

CALDERA FV
(Exist)

SAN BARTOLO
2024

LLANO SANCHEZ
SOLAR - 2023 ESTRELLA

CHIRIQUI
(Exist)

L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
1.050OV0.950UV
kV: >0.000<=13.000<=69.000<=115.000<=230.000<=500.000
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Gráfico 451. Evento P1_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 452. Evento P1_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 453. Evento P1_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 454. Evento P1_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 455. Evento P1_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 456. Evento P1_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 457. Evento P1_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 458. Evento P1_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 459. Evento P1_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 460. Evento P1_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 461. Evento P1_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 462. Evento P1_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 463. Evento P1_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 464. Evento P1_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 465. Evento P1_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 466. Evento P1_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 467. Evento P1_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 468. Evento P1_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 

-65.4

SW

1.01
-70.8

-90.7

24.123.9

-7
0

.8

2
0

.0

71.1

19.5

-7
0

.8

2
0

.0

71.1

6007
CHO34

44.8

37.7

* -31.8

26.6

* 70.0

59.1

* -49.8

41.5
19.5

7
.1

6
.5

3
6

.4

7
.2

-3
6

.3

SW

-121.9

1
2

5
.2

1
2

4
.1

8
.4

7
.3

6082
PAN13T1

1.01
-76.4

7.2

-27.5

5.5

7.2

-27.5

5.5

1.03
-60.1

0.2

5.33.4

0.2

5.3

-48.8

10.6
4

8
.9

1
1

.1

1.03
-60.7

SW

-0.0

11.3

27.9

* 
1

6
.0

1
5

.5

* -27.3

26.1

7.9

24.7

* 
9

.0

1
4

.4

* -16.9

32.8

7.1

23.4

* 
9

.3

1
4

.5

* -16.4

31.6

-3
4

.4

1
0

.0

6
.5

1
0

.0

1.02
-58.8

2
4

.9

6
.1

-24.9

5.9

1.03
-58.9

1

0
.0

1
.8

G1 G2

G2G1

F3

7
0

.1

-0
.3

R

-37.0

7.3

1.03
-61.9

1.03
-59.2

-3
5

.5
3

5
.5

1.02
-60.5

6262
CHA34

1
3

.5

2
3

.6

* 
4

.6

7
.4

* -18.0

29.9

1
0

.3

1.053
8

.2

8
6

.3

1.03
-60.3

4
6

.2

1
2

.4

12.4

1.04
-60.2

-38.7

3
8

.9

1
0

.9

3
8

.0

1
.8

R

E2

-2
2

.0

6
.1

2
2

.0

7
.0

-6
.4

R

G2

1.04
-60.1

-1
3

.0

3
.6

1
3

.0

3
.6

9
.0

-6
.7

R

G2

1
3

.0

-7
.7

R

G1

6
.2

-3
2

.1

1
7

.8
1

7
.9

-3
2

.1

1
7

.8

3
2

.3

1
7

.9

2
2

.0

-1
.7

R

L2 E1

2
.9

R

L1
-26.1

13.8

V4

3
.8

1
.8

-3
.8

1
.8

5
.2

1
3

.8

5
.2

V2

4
9

.6

2
9

.9-4
9

.6

2
9

.9

5
9

.9

1
3

.8
-1

3
.8

5
.2

G1 G3 G5

G0G6 G7 G8 G9

0.99
-77.9

1
3

2
.6

7
1

.0

-1
3

2
.4

7
1

.3

1
3

2
.6

7
1

.0

-1
3

2
.4

7
1

.3

1
3

4
.5

6
4

.9

-25.3
16.7

G1 G2

G4

V3

1.00
-76.5

-60.9

-61.7

53.5

0.975-2
1

.8

2
8

.8

2
1

.8

2
8

.1

52.8

1.01
-76.2

16.3

5
9

.9

1
2

0
.7

9.1

E1

E2

G1

G1

0.98
-78.3

-46.2

G1

5
.6

6
.0

H

G3

1.04
-60.1

G2

G3

G5G1

2
.0

H

0
.8

2
.0

H

G3

2
.0

H

G4 G5 G6G2

6
.7

1.00
-72.7

-1
0

8
.2

5
4

.0

1
0

8
.3

5
4

.0

1
0

8
.9

5
4

.0

-1
0

8
.3

5
4

.0

8
5

.6

-6
.4

R

G2

8
5

.6

-6
.3

R

G2

G1

8
.4

1
.3

R

S
W

-1
8

0
.3

-0.3

1.5

0
.3

0
.6

0
.0

1.02
-58.9

6260
CHA230

G3

1
0

.0

6.3

3.3

-6.3

4.46366
EVA230

6363
ZAM230

6360
GLA230

27.6

-0.2

10.8

7.4

-0.2

3.4

34.4

3
2

.3 1.03
-59.0

6.7

-31.3

5.4

5
7

.1

3
.3

4
.3

-3
.3

5
.4

3
.3

4
.3

-3
.3

5
.4

0
.8

LOS MIRAFLORES
(TERMICO)

GATUN
(HIDRO)

6040
SFR115

1.02
-58.3

24.1

91.5

23.9

2
1

.0

1.03
-58.6

1.03
-60.4

37.0

27.6

* 44.8

37.726.6

G1

TOTALES PANAMÁ

-8
.4

* -31.8

-90.7

-1
6

.2

9
.4

1
.0

H

G1

1.01
-63.9

91.5

REGIÓN OESTE    

6014
PRO230

COSTA RICA

56052
RCL230B

1.02
-58.3

1
.4

0
.8

H

G2

1.04
-61.6

2
6

.3

1
3

.5

1.02
-59.4

-1
3

.8

PEDREGALITOI

0.96
-79.8

0.98
-78.2

-1
2

0
.0

BAHÍA LAS MINAS
CICLO (3 TGs + 1V)

6270
CAT115

1.03
-60.0

6011
MDN230

G1

9
.0

1
.0

R

G2 G3

G2

0
.9

0
.8

H

G2

0
.9

0
.8

H

2
.3

G1 G3G1

PASO ANCHO

11.1

44.4

14.3

-44.0

-9.0

3.2

-7.0

2.8

-34.8

6.3

2.5

G1

7
.0

-7
.9

R

G2 G3

G1 G2 G3

6441
PRIM230

6443
PARE230

1.02
-58.1

G1

2
.5

0
.0

R

G2

5
.0

-5
.6

R

G1 G2 M1

7
.0

4
.2

H

M2 A1

3
.8

-2
.3

R

A2

G1 G2 G1 G2 G1 G2G2G1 G1 G2G1 G2G2G1
RP-490

G2 G3G1
BUGABA

MENDRE
COCHEAMENDRE 2

6015
PRO115

6332
BAM115

6331
BAI115

LOS VALLES LA ESTRELLA

PEDREGALITOII

6381
BOQIII34

1.00
-58.6

0
.8

-0
.7

R

G2

MACANO

G1

1.04
-63.1

1.02
-67.9

1.04
-63.5

103.6

26.8

103.6

1.04
-56.36300

CAL34

6087
CAL115

6012
MDN115

6013
MDN34

8
.4

7
.1

-8
.4

6
.5

6
9

.3

1
3

.8

-6
9

.2

1
3

.8

G9 G0

5
.2

1.00
-72.2

6059
LM1115

6074
LMDIST

0.98
-78.2

BAHÍA LAS MINAS
CARBÓN

6170
CPA115

LA YEGUADA
(HIDRO)

6100
BAY230

S
W

-0
.0

SW

21.4

1.01
-74.1

-6
.5

1.02
-58.2

9.7

1.02
-58.1

6178
EST230

6182
VEL230

6460
ECO230

SW

6005
CHO230

-92.0

6024
CHI115

5
7

.6

ALGARROBOS

7
0

.1

-0
.3

R

V9

-54.1 MW

6008
LSA230

6006
CHO115

1.00
-72.1* 

-1
3

.0

1
0

.6

-2
0

.2

1
6

.8

6084
PAN13T3

1.00
-76.8

-1
3

.0

1
0

.6

0
.9

0
.8

H

G1
MACHO DE MONTE

1.02
-58.9

1.01
-57.7

G2 G3

G2

LOS PLANETAS I DOLEGA

0
.8

0.98
-77.9

6263
ESP230

1.04
-62.9

26.8

6060
LM2115

6240
EHIG230

6004
PANII115

6171
PAC230

0.98
-78.2

6290
CATII115

SW

-3.4

0.99
-76.4

6173
STR115

0
.1

-7
2

.3

5
9

.0

1.01
-76.1 6019

CVI115A

6057
TOC115

0.99
-77.8

6001
PAN230

6018
CAC115

6400
FRONTCHA

PANAMÁ

6000
FRONTPRO

COSTA RICA

REGIÓN ESTELLANO SANCHEZCOSTA RICA

3
5

.0

3
0

.9

-34.9

31.0

3
5

.0

3
0

.9

-34.9

31.0

0.97
-78.8

-126.0

57.2

-126.0

57.2

6470
24DIC230

7.0

2.8

6440
DOM230

2.8

-6.3

6500
FRONTDOM

1.02
-58.2

6442
ALT230

CONCEPCIÓN 6066
FFIELD

231.4 MW 268.6 MW

1.00
-72.7

BAJO MINA

BAITUN

BAJOS DE
TOTUMA

BUGABA II

LPSURLPNORTE

CATIVÁ

TERMOCOLÓN
(2+1)

1.00
-72.3

BAYANO

PACORA

PORTOBELO

PUNTA RINCONPANAMÁ

COTITO
SEC-23 MONTE LIRIO

EL ALTO

PANDO

ESTI

PRUDENCIA

LORENA

GUALACA

CHANGUINOLA

1.03
-59.5

FORTUNA

6179
GUA230

1.00
-62.9 6261

CHA115

BONYIC

1.03
-58.9

SAN ANDRES

EL FRAILE

6009
LSA115

PAN-AM
AMPLIACION

PAN-AM

0.99
-77.5

6027
LOC115A

6230
CBA115

6003
PANII230

6096
FOR230

6340
CAN230

SVC LLANO SANCHEZ

6016
PRO34

1.00
-55.3

* 34.1

28.7

* 17.7

29.8

* 
1

.0

1
.6

-35.1

29.9

* 
-3

.3

5
.2

-14.4

24.6

SVC PANAMA 2

GENERACION   970.3 MW

DEMANDA  1837.5 MW

GENERACION  1037.2 MW

DEMANDA   331.3 MW

GENERACION  3045.4 MW

DEMANDA  3038.8 MW

PERDIDAS    61.5 MW

EXP - IMP   -54.2 MW

6036
SMA115

1.00
-76.3

6123
MIR115A

1.00
-76.1

6002
PAN115 1.01

-76.1

8
4

.0

5
4

.6

-8
3

.9

5
4

.6

S
W

-1
2

1
.7

2
4

.0

1
2

.8

8
8

.4

4
6

.9

-86.8

47.1

1
1

6
.7

8
3

.4

-1
1

5
.9

8
3

.5

1
2

0
.1

7
7

.9

-1
2

0
.0

7
8

.1

6
2

.5

4
4

.2

-6
2

.4

4
4

.2

1
1

6
.7

8
3

.4

-1
1

5
.9

8
3

.5

1
3

6
.2

6
9

.0

1
3

8
.6

7
0

.3

2
7

3
.9

6
9

.4

2
7

7
.1

6
9

.8

66.7

13.0

-6
6
.4

1
7
.2

CERRO PATACON
(MOTOR BIOMASA)

ZONA ATLANTICA

ZONA ATLANTICA

DEMANDA   870.0 MW

GENERACION  1037.9 MW

POCRI (FV)

NUEVO
CHAGRES

ROSA DE LOS VIENTOS

NUEVO
 CHAGRES II

SOLARES

FV PENONOME
2020

BARRO BLANCO

SOLARES

GENERACION

ACP     8.0 MW

G2

MADDEN
(HIDRO)

SANTA MARIA

SEC-22

TINAJITAS

MONTE OSCURO

SEC-22

SEC-22

BELLAVISTA

SEC-23

MARANON

LA FLORESTA

LLUV 2023
505 MVA

LLUV 2023

PANAMA 3
(SEC-23)

PE TOABRE
2021

CADASA
2021

COSTA NORTE
(AES-2018)

GTPP (MARTANO)
Sec-2024

MADRE VIEJA
FV (Lluv-24)

BACO FV
 (Lluv-24)

FV LAJAS
SEC-2024

LA ESPERANZA
SEC-22

ECOSOLAR
2021

ECOSOLAR 2
2021

BOQUERON

IKAKO SOLAR

LA POTRA SALSIPUEDES

2024

SANTIAGO
Sec-2024

FV PROGRESO
(SEC 2024)

6330
BAI230

FV CERRO VIEJO
SEC-2023

2020
+30 MVAr
2020

2020

+90 MVAr
2020

+60 MVAr
2020

FV PRUDENCIA
2023

PACORA II
2020

MARANON

CAISAN
(no)

TIZINGAL
SEC-2023

VISTA
ALEGRE

PANASOLAR 1,2,3 DIVISA

DON FENIXSOL REALMILTON

EL ESPINAL

LOS ANGELES

PARIS

SANTIAGO

IKAKO SOLAR

FV CEDRO
Lluv 2021FV CAOBA

Lluv 2021

ESTI FV
Sec 2022

MENDOZA FV
Lluv-2022

CHUSPA
SEC-2023

JAGUITO FV

ACP2ACP3 ACP4

SEC-23

J BROWN

LLANO
BONITO

505 MVA
505 MVA-Sec24

505 MVA

249 MVA

611 MVA
Lluv 2024

505 MVA

611 MVA (2020)

249 MVA

249 MVA

505 MVA
Sec-2024

611 MVA (Sec-23)
611 MVA (Sec-24)

LLUV-22

LLUV 2023
505 MVA

CALZADA
LARGA

CEMENTO
PANAMA

LA VICTORIA

MAYORCA

LOS SANTOS

FARALLON

PEDREGALITO
SOLAR

FV AGUA
FRIA

FV EL
COCO
+ COCLE

BEJUCO FV

BUGABA
SOLAR

DACONAN

LAS
CRUCES

505 MVA

611 MVA
Lluv 2024

TELFERS 
(2025)

BURICA
(2025)

L500 = 497.4 MW

FLUJO POSTFALLA
P1_3FS_19-2035-MAXSOL-SEC
WED, APR 07 2021  18:41
 

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate C
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate C
1.050OV0.950UV
kV: >0.000<=13.000<=69.000<=115.000<=230.000<=500.000

1
2
2
.7

-3
.6

R

G2

1
2
2
.7

-3
.6

R

9
.0

-7
.8

R

1
2
7
.9

5
8
.8

72.1

24.0R

G2

G3
6552

BBL13

G1 G2G3

1
.8

-1
.1

R

G1 G2

4
.1

-0
.1

R
4
.1

-0
.1

R

9
1
.5

4
1
.8

9
1
.5

4
1
.8

G1

1
8
.9

-2
.5

R

V1

8
5
.2

1
5
.6

R

4
2
.0

1
2
.4

R

G3

4
2
.0

1
2
.4

R

4
2
.0

1
2
.4

R
4
2
.0

1
2
.4

R

G1

1
.6

0
.5

R

3
.5

-0
.4

R

G1
0.9

0.3R

202.5

57.9R

202.5

57.9R
207.8

45.9R

8
4
.1

-2
0
.4

R

8
4
.1

-2
0
.4

R

1
2
.9

-2
.4

R

6370
BOQIII34B

1.00
-58.1

-1
1
.8

1
3
.0

G1
13.9

-2.9R

G1
5.8

2.1H

G1
8.6

2.8H

G1

8
.5

-2
.8

L

G1

1
0
8
.9

1
4
.4

R

1.02
-30.6

6010
LSA34

-11.7

22.4

* -30.6

24.7

* 
4
2
.3

3
5
.1

-10.8

21.6

* -29.8

24.2

* 
4
0
.6

3
3
.6

-9.1

14.3

* 9.1

14.0

S
W

-0
.0

G1

8
.7

-2
.7

R

G1
4
.4

-1
.5

R
G1

9
.5

-3
.1

R

G1

7
.4

-2
.4

R

G1

8
.9

-2
.9

R

4
.3

-1
.4

R
4
.3

-1
.4

R

1
0
.0

-3
.3

R

G1
7.7

2.0R

5.1

1.7H

8.0

2.0R
8.8

2.0R

-1
1
.9

1
4
.9

* 43.5

43.2

* 43.5

43.2

18.0

-1.4R
22.4

-1.1R

G1
7.2

-1.9R

22.4

-1.1R

G1
7.2

-1.9R

2
9
.7

9
.8

R

18.1

6.0H

1
0
.0

-3
.3

L

8
.7

-2
.8

R
8
.7

-2
.8

R
8
.7

-2
.8

R
8
.8

-2
.9

R

8
.7

-2
.9

L

8
.7

-2
.9

L

8
.2

-2
.4

R

2.7

-1.0L

1
15.6

3.5

4.2

1.4H

5.6

1.8H

G1
8.2

2.7R

G1

2
.0

0
.7

H

100.0

-6.0R

G1 G2G3G1G2 G3G4

1
.0

-0
.3

R

G1

1
.8

2
.6

H

G1 G2G3

1
.0

0
.6

H

G3
1.0

-1.0R

-6
7
.7

1
7
.6

6
7
.9

1
7
.6

6713
BUR230

1.01
-70.5

-37.4

7.7

37.5

7.2

-37.4

7.7

37.5

7.2

6520
SBA230

1.04
-61.5

6550
BEV230

1.04
-61.7

-61.7

11.9

61.9

11.8

-61.7

11.9

61.9

11.8

-33.7

9.3

33.9

8.8

-1.7

1.4

1.7

3.0
-1.7

1.4

1.7

3.0

32.1

8.4

-32.1

8.3

SW

-0.0

6755
PUR230

1.03
-62.0

6753
BOT230

1.03
-63.3

-0.4

0.2

0.4

2.0

-2.8

0.8

2
.8

4
.9

1
2
2
.7

3
1
.3

1
2
2
.7

3
1
.3

6510
POR230

1.02
-58.9

-0
.5

0
.2

0.5

0.5

6811
SVC-LSA

1.03
-63.5

6830
ANT230

1.02
-64.3

-135.8

26.6

137.5

26.6

27.7

6.1

-27.6

7.5

-94.3

18.7

95.7

18.3

6702
BVI230

1.00
-72.1

-40.9

8.1

41.0

8.7

0.0

86.6

0.0

124.1

-31.0

6.1

31.0

5.9

-31.0

6.1

31.0

5.9

SW

-128.7

120.9

23.9

-1
2
0
.6

2
3
.9

120.9

23.9

-1
2
0
.6

2
3
.9

-3
5
0
.4

7
5
.3

3
5
0
.9

7
5
.2

-3
5
0
.4

7
5
.3

3
5
0
.9

7
5
. 2

54.8

11.1

-5
4
.7

1
1
.5

54.8

11.1

-5
4
.7

1
1
.5

7
5
.0

2
0
.6

7
5
.0

2
0
.6

1.01
-67.9 -2

0
3
.2

2
4
.7

-8
6
.1

1
7
.2

8
6
.3

1
7
.1

-8
6
.1

1
7
.2

8
6
.3

1
7
. 1

182.1

18.1

-1
8
1
.3

1
8
.1

1
8
2
.1

1
8
.1

-1
8
1
.3

1
8
.1

1
2
6
.4

1
5
.5

1
2
6
.4

1
5
.5

52.6

13.531.5

7.0

-31.3

5.4

0.3

0.4

-2
3
9
.5

2
9
.1

-2
3
9
.5

2
9
.1

-1
3
1
.8

1
6
.1

-115.7

23.1
-115.7

23.1

165.7

32.6
165.7

32.6

6787
BCA230

1.02
-58.9

-0.5

1.5

0.5

0.8

0.5

0.5

-0.5

0.8

6876
CHANII230

1.03
-60.1

6837
CHG230

1.03
-62.1

9
0
.6

2
7
.4

9
0
.6

2
7
.4

103.5

28.2

-1
0
2
.9

2
7
.8

7
6
.3

2
1
.7

-7
5
.7

2
0
.7

1
1
1
.7

3
0
.6

-1
1
0
.5

2
9
.9

2
8
.3

1
0
.4

-2
8
.2

1
0
.0

-165.8

33.4

1

1

1
6
5
.8

3
3
.4

-165.8

33.4

1

1

1
6
5
.8

3
3
.4

-165.8

33.4

1

1

1
6
5
.8

3
3
.4

164.7

37.5

1

1

-1
6
4
.7

3
7
.5

164.7

37.5

1

1

-1
6
4
.7

3
7
.5

164.7

37.5

1

1

-1
6
4
.7

3
7
.5

0.4

0.2

-0.4

2.1

6167
STR230

1.01
-68.0

-116.3

23.3

116.4
23.3

-116.3

23.3

116.4
23.3

6882
GON230

1.00
-71.9

E1

2
7
.4

-0
.6

R

E2

2
2
.6

5
.0

R

E3

1
4
.5

-9
.1

L

E5

3
4
.6

4
.3

R

E7

1
8
.6

-6
.7

L

E4

8
.9

-4
.4

L

E6

9
.6

-5
.1

L

1
1
7
.9

7
9
.5

-1
1
7
.2

7
9
.5

2
0
.9

5
4
.1

-2
0
.9

5
4
.1

3
8
.0

-4
4
.9

0.97
-78.8

6891
MIT115

10.2

7.9

-10.2

5.2

6049
ARE115

1.03
-63.5

6.4

10.3

-6.4

11.7

27.1

27.2

-27.1

27.2

1
3
6
.9

8
8
.8-1

3
6
.8

8
8
.9

-4
6
.5

3
8
.7

-6
5
.2

6
6
.2

-6
5
.2

6
6
.2

4
6
.6

2
9
.0

-4
6
.5

2
9
.2

6
3
.9

3
3
.3

5
8
.6

3
0
.1

SW

-39.2

6
3
.9

3
3
.3

7
4
.9

3
0
.3

7
4
.9

3
0
.3

1
2
0
.1

7
7
.9

-1
2
0
.0

7
8
.1

-4
1
.2

4
2
.9

41.2

43.2

-4
5
.0

4
5
.2

4
5
.1

4
5
.4

-4
0
.5

4
0
.4

4
0
.6

4
0
.4

-4
0
.5

4
0
.4

4
0
.6

4
0
.4

1

2
.3

1
.1

-9
1
.1

6
0
.4

9
1
.5

6
0
.5

-9
1
.1

6
0
.4

9
1
.5

6
0
.5

0.95
-80.6

-39.2

65.3

-9
.6

1
1
.2

1
1
6
.3

4
7
.0

1

1-1
1
6
.3

4
7
.0

1
1
6
.3

4
7
.0

1

1-1
1
6
.3

4
7
.0

8
2
.2

5
9
.0

-8
1
.7

5
9
.1

G1
8.9

2.9H

G1

7
.1

-2
.3

R

G1
9.5

3.1H

8
.7

-2
.5

R

2.6

0.2R

G1

8
.7

-2
.9

L

9
.2

-3
.0

R

55.8

-7.1R

G1

8
.2

-2
.2

R

G1

8
.2

-2
.4

R

G1

8
.2

-2
.2

R

G1

8
.2

-2
.3

R

9
.0

1
.3

R

9
.9

2
.1

R

G2

G1

6836
CHG500

1.05
-64.3

SW

27.4 248.7 -248.7

248.7 -248.7

SW

87.8

SW

87.8

248.7

18.6

-247.1

21.4

SW

84.4

6839
PAN3 500

1.03
-69.4

-247.1247.1

SW

26.4

248.7

18.6

-247.1

21.4

-247.1247.1

SW

84.4



 

 

Gráfico 469. Evento P1_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 470. Evento P1_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 471. Evento P1_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 472. Evento P1_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 473. Evento P1_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 474. Evento P1_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 475. Evento P1_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 476. Evento P1_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 477. Evento P1_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 478. Evento P1_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 479. Evento P1_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 480. Evento P1_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 481. Evento P3_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 482. Evento P3_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 483. Evento P3_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 484. Evento P3_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 485. Evento P3_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 486. Evento P3_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 487. Evento P3_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 488. Evento P3_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 489. Evento P3_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 490. Evento P3_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 491. Evento P3_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 492. Evento P3_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 493. Evento P3_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 494. Evento P3_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 495. Evento P3_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 496. Evento P3_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 497. Evento P3_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 498. Evento P3_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Flujo postfalla 

-60.8

SW

1.00
-109.1

-165.2

67.668.2

-1
3

1
.2

5
3

.3

132.3

53.5

-1
3

1
.2

5
3

.3

132.3

6007
CHO34

35.3

37.0

* -25.1

26.1

* 55.1

58.1

* -39.2

40.6

53.5

2
1

.1
2

0
.4

-6
8

.8

1
3

.7

6
8

.9

SW

-122.5

1
0

2
.4

1
0

1
.4

-2
0

.8

6
5

.3

1
2

.1
R

6
5

.6

1
1

.9
R

6
5

.3

1
2

.7
R

1
3

.7

45.6

-226.5

45.2

45.6

-226.5

45.2

1.01
-72.2

-67.9

27.327.1

-67.9

27.3

-138.5

27.3
1

3
9

.0

2
7

.4

1.01
-72.3

SW

-0.0

-34.5

41.5

* 
5

1
.7

5
2

.3

* -17.2

19.8

-19.0

33.6

* 
2

8
.8

4
8

.5

* -9.8

23.5

-19.1

33.2

* 
2

8
.9

4
8

.6

* -9.8

23.2

-1
0

2
.3

1
9

.5

1
6

.3

1
9

.6

1.01
-70.1

3
0

.0

6
.4

-30.0

6.2

1.00
-65.9

1-4
5

.8

7
6

.4

G1

4
3

.0

-0
.2

R

G2

4
3

.0

-0
.2

R

2
2

.6

1
.7

R

G2

1
.7

R

9
4

.9

2
1

.3
R

F3

9
4

.9

2
1

.3
R

-267.0

95.2

1.00
-72.2

1.02
-66.9

-3
3

.0
3

3
.0

1.02
-67.2

6262
CHA34

-0
.2

4
.1

* 
1

4
.1

3
2

.5

* -13.9

30.1

1
0

.8

1.052
9

.6

6
8

.0

1.03
-84.6

1.01
-74.1

-104.1

1
0

4
.7

8
1

.5

-1
.5

1
.6

R

E2

-1
.5

1
.6

R

-7
6

.2

6
0

.2

7
6

.6

1
1

.8

-0
.4

R

1
1

.8

-0
.4

R

1.02
-73.7

-4
6

.0

3
6

.8

4
6

.1

3
6

.9

1
5

.3

-3
.3

R

1
5

.3

-3
.3

R

2
3

.1

-7
.8

R

G1

6
0

.4

-6
6

.3

6
4

.5
6

4
.6

-6
6

.3

6
4

.5

6
7

.0

6
4

.6

2
4

.0

0
.8

R

2
4

.0

0
.8

R

4
.4

R

1
8

.1

4
.4

R

17.9

13.5

V4

5
5

.5

2
4

.3

-5
5

.5

2
4

.3

8
.8

-1
3

.4

8
.7

-1
5

.2

1
1

.6

1
5

.2

1
1

.6

2
6

.6

-1
3

.4
1

3
.4

8
.7

G1 G3 G5

G0G6 G7 G8 G9

1.00
-117.0

9
5

.2

6
2

.6

-9
5

.0

6
2

.9

9
5

.2

6
2

.6

-9
5

.0

6
2

.9

8
8

.9

5
5

.6

-3
5
.2

2
6
.5

G1 G2

G4

V3

1.01
-115.4

47.4

40.0

-47.3

48.0

40.5

-47.9

40.6

0.975-5
0

.2

8
1

.1

5
0

.2

7
9

.1

40.1

1.01
-115.9

51.6

2
6

.5

5
1

.3

31.0

E1

0.99
-117.3

G1

5
.2

6
.0

R

G3

1.02
-73.9

G2

G3

G5G1

2
.0

R

0
.7

2
.0

R

G3

2
.0

R

G4 G5 G6G2

2
0

.1

1.01
-108.9

-4
6

.1

2
4

.0

4
6

.1

2
4

.0

4
6

.2

2
3

.9

-4
6

.1

2
4

.0

1
0

1
.8

3
.7

R

G2

1
0

1
.8

3
.7

R

2
3

.1

-7
.8

R

G1

8
.5

1
.3

R

S
W

-1
7

9
.8

-53.9

27.7

5
4

.1

4
9

.3

-4
5

.8

1.01
-69.4

6260
CHA230

G3

1
0

.7

-34.5

10.5

34.6

10.9

6366
EVA230

6363
ZAM230

6360
GLA230

231.1

68.1

81.4

95.1

68.1

27.1

102.6

6
7

.0 1.02
-68.7

20.2

-225.5

37.6

5
8

.1

5
3

.4

3
5

.4

-5
2

.4

3
5

.4

5
3

.4

3
5

.4

-5
2

.4

3
5

.4

0
.7

LOS MIRAFLORES
(TERMICO)

GATUN
(HIDRO)

6040
SFR115

1.01
-70.0

67.6

167.9

68.2

1
8

.1

1.02
-66.0

1.01
-74.4

268.2

231.1

* 35.3

37.026.1

G1
2.0

TOTALES PANAMÁ

2
0

.9

* -25.1

-165.2

-5
1

.1

3
1

.0

1
.0

H

G1

1.01
-73.9

1.8H

167.9

REGIÓN OESTE    

6014
PRO230

COSTA RICA

56052
RCL230B

1.01
-69.6

1
.1

0
.8

H

G2

1
.0

0
.8

H

1.01
-84.5

-1
7

.8

1
3

.0

1.01
-71.8

1
3

.4

PEDREGALITOI

0.97
-120.6

0.98
-121.9

-5
1

.1

BAHÍA LAS MINAS
CICLO (3 TGs + 1V)

6270
CAT115

1.01
-73.6

6011
MDN230

G1

9
.4

4
.8

R

G2

9
.4

4
.8

R

G3

9
.4

4
.8

R

G2

1
.0

H

1
.0

0
.8

H

G2

1
.0

0
.8

H

1
.0

0
.8

H

2
.2

2
.2

G1 G3G1

PASO ANCHO

50.2

192.0

51.1

-185.9

-27.3

7.3

-51.4

13.7

-70.6

-34.5

9.4

G1

1
4

.9

1
.2

R

G2

1
4

.9

1
.2

R

G3

1
4

.9

1
.2

R

G1

1
7

.5

2
.1

R

G2

1
7

.5

2
.1

R

G3

1
7

.5

2
.1

R

6441
PRIM230

6443
PARE230

1.01
-69.9

2
2

.6

G1

3
.0

0
.9

R

3
.0

0
.9

R

5
.0

-5
.6

R
5

.0

-3
.3

R

G2

8
.9

4
.2

H

M2

8
.9

4
.2

H

3
.4

-1
.0

R

A2

3
.4

-1
.0

R

G1

4
.0

1
.2

H

G2 G1

3
.0

1
.1

H

G2 G1 G2

3
.8

1
.3

R

G2

3
.8

1
.3

R

G1 G1

0
.8

0
.3

R

G2

0
.8

0
.3

R

G1 G2

2
.0

G2

2
.0

-0
.2

R

-0
.2

R

G1
RP-490

G2

1
.6

1
.0

H

G3

0
.8

0
.6

H

G1

1
.6

1
.0

H

BUGABA

MENDRE
COCHEAMENDRE 2

6015
PRO115

6332
BAM115

6331
BAI115

LOS VALLES LA ESTRELLA

PEDREGALITOII

6381
BOQIII34

1.00
-69.9

2
.1

2
.1

-1
.3

R

0
.7

-0
.4

R

G2

MACANO

-1
.3

R

G1

1.02
-95.0

1.00
-103.4

1.01
-95.1

186.7

74.3

186.7

1.02
-62.46300

CAL34

6087
CAL115

6012
MDN115

6013
MDN34

-2
0

.8

2
1

.1

2
0

.9

2
0

.4

-3
2

.1

6
.4

3
2

.1

6
.4

G0

8
.7

0.99
-112.1

6059
LM1115

6074
LMDIST

0.98
-121.9

BAHÍA LAS MINAS
CARBÓN

6170
CPA115

LA YEGUADA
(HIDRO)

6100
BAY230

S
W

-0
.0

SW

-0.0

1.01
-111.8

-1
6

.3

1.01
-70.2

18.7

1.01
-69.9

6178
EST230

6460
ECO230

SW

6005
CHO230

-89.2

6024
CHI115

5
8

.6

ALGARROBOS

9
4

.9

2
1

.3
R

-97.5 MW

6008
LSA230

6006
CHO115

0.99
-110.2* 

-1
0

.2

1
0

.3

-1
5

.9

1
6

.3

-1
0

.2

1
0

.3

1
.0

0
.8

H

G1
MACHO DE MONTE

1.01
-70.3

1.01
-69.9

G2

1
.1

0
.8

H

1
.1

0
.8

H

G3

G2
2.0

1.8H

LOS PLANETAS I DOLEGA

0
.7

0.98
-121.9

6263
ESP230

1.01
-98.6

74.3

6060
LM2115

6240
EHIG230

6004
PANII115

6171
PAC230

0.98
-121.9

6290
CATII115

SW

-3.4

0.99
-121.2

6173
STR115

2
7

.7

-5
6

.2

5
5

.5

1.01
-115.1

6019
CVI115A

6057
TOC115

0.99
-116.5

6001
PAN230

6018
CAC115

6400
FRONTCHA

PANAMÁ

6000
FRONTPRO

COSTA RICA

REGIÓN ESTELLANO SANCHEZCOSTA RICA

2
6

.7

2
3

.0

-26.7

23.1

2
6

.7

2
3

.0

-26.7

23.1

0.98
-122.4

106.5

49.1

-105.6

49.2

106.5

49.1

-105.6

49.2

6470
24DIC230

51.5

13.7

6440
DOM230

9.5

34.5

6500
FRONTDOM

1.01
-69.9

6442
ALT230

CONCEPCIÓN 6066
FFIELD

1019.8 MW 1026.1 MW

1.00
-111.4

BAJO MINA

BAITUN

BAJOS DE
TOTUMA

BUGABA II

LPSURLPNORTE

CATIVÁ

TERMOCOLÓN
(2+1)

1.00
-112.0

BAYANO

PACORA

PORTOBELO

PUNTA RINCON

PANAMÁ

COTITO
SEC-23 MONTE LIRIO

EL ALTO

PANDO

ESTI

PRUDENCIA

LORENA

GUALACA

CHANGUINOLA

1.02
-67.1

F2
FORTUNA

6179
GUA230

1.01
-69.0

6261
CHA115

BONYIC

1.01
-63.4

SAN ANDRES

EL FRAILE

6009
LSA115

PAN-AM
AMPLIACION

PAN-AM

1.00
-116.8

6027
LOC115A

6230
CBA115

6003
PANII230

6096
FOR230

6340
CAN230

SVC LLANO SANCHEZ

6016
PRO34

1.00
-69.2

* 10.4

11.5

* 5.4

11.9

* 
-0

.5

1
.1

-10.0

11.6

* 
-1

.3

2
.6

-4.1

9.5

SVC PANAMA 2

GENERACION   651.1 MW

DEMANDA  1439.3 MW

GENERACION  1303.0 MW

DEMANDA   251.9 MW

GENERACION  2454.1 MW

DEMANDA  2420.4 MW

PERDIDAS   131.2 MW

EXP - IMP   -97.6 MW

6036
SMA115

1.01
-116.0

6123
MIR115A

1.01
-115.7

6002
PAN115 1.01

-115.8

6
9

.4

8
2

.2

-6
9

.4

8
2

.3

S
W

-1
2

2
.5

6
0

.0

3
5

.6

1
1

2
.4

6
9

.1

-110.2

69.2

8
3

.7

6
5

.8 -8
3

.3

6
5

.9

1
1

8
.9

9
0

.5

-1
1

8
.8

9
0

.7

6
3

.0

6
0

.5

-6
3

.0

6
0

.5

8
3

.7

6
5

.8 -8
3

.3

6
5

.9

1
2

9
.0

7
8

.2

1
3

1
.3

7
9

.6

2
5

9
.5

7
8

.6

2
6

2
.6

7
9

.2

-91.1

32.8

9
1
.6

3
0
.3

CERRO PATACON
(MOTOR BIOMASA)

ZONA ATLANTICA

ZONA ATLANTICA

DEMANDA   729.2 MW

GENERACION   500.0 MW

POCRI (FV)

NUEVO
CHAGRES

ROSA DE LOS VIENTOS

NUEVO
 CHAGRES II

FV PENONOME
2020

BARRO BLANCO

SOLARES

GENERACION

ACP     7.4 MW

G2

MADDEN
(HIDRO)

SANTA MARIA

SEC-22

TINAJITAS

MONTE OSCURO

SEC-22

SEC-22

BELLAVISTA

SEC-23

MARANON

LA FLORESTA

LLUV 2023
505 MVA

LLUV 2023

PANAMA 3
(LLUV-23)

PE TOABRE (66 MW 2021
+22 MW - 2025)
+22 MW - SEC29)

CADASA
2021

COSTA NORTE
(AES-2018)GTPP (MARTANO)

Sec-2024

MADRE VIEJA
FV (Lluv-24)

BACO FV
 (Lluv-24)

FV LAJAS
LLUV-25

LA ESPERANZA
SEC-22

ECOSOLAR
2021

ECOSOLAR 2
2021

BOQUERON

LA POTRA SALSIPUEDES

2024

SANTIAGO
Sec-2024

6330
BAI230

FV CERRO VIEJO
SEC-2023

2020
+30 MVAr
2020

2020

+90 MVAr
2020

+60 MVAr
2020

FV PRUDENCIA
2023

PACORA II
2020

MARANON

CAISAN
(2023)

TIZINGAL
SEC-2028

VISTA
ALEGRE

PANASOLAR 1 (E)
2, 3 (2023) DIVISA

DON FENIXSOL REALMILTON

EL ESPINAL

LOS ANGELES

PARIS

SANTIAGO

IKAKO SOLAR
Exist

FV CEDRO
Lluv 2021

FV CAOBA
Lluv 2021

ESTI FV
Sec 2023

MENDOZA FV
Lluv-2022

CHUSPA
SEC-2023

JAGUITO FV

ACP2ACP3 ACP4

SEC-23

J BROWN

LLANO
BONITO

505 MVA
505 MVA-Sec24

505 MVA

249 MVA

611 MVA
Lluv 2024

505 MVA

611 MVA (2020)

249 MVA

LINEA 2
505 MVA
Sec-24

611 MVA (Sec-23)
611 MVA (Sec-24)

LLUV-22

LLUV 2023
505 MVA

CALZADA
LARGA

CEMENTO
PANAMA

LA VICTORIA

MAYORCA

LOS SANTOS

FARALLON

PEDREGALITO
SOLAR

FV AGUA
FRIA
LLUV-25

FV EL
COCO
+ COCLE
LLUV-25

BEJUCO FV

BUGABA
SOLAR

DACONAN

LAS
CRUCES

505 MVA

611 MVA
Lluv 2024

TELFERS 
(2025)

BURICA
(SEC-27)

FLUJO POSTFALLA
P3_3FS_12-2026-MAX-LLUV
WED, APR 07 2021  19:51

NUEVO
CHG II-G2
SEC-26

PORTOBELO G2
SEC-26
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(Exist)
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(Exist)
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LLANO SANCHEZ
SOLAR - 2023 ESTRELLA

CHIRIQUI
(Exist)

L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
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Gráfico 499. Evento P3_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 500. Evento P3_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 501. Evento P3_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 502. Evento P3_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 503. Evento P3_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 504. Evento P3_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 505. Evento P3_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 506. Evento P3_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 507. Evento P3_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 508. Evento P3_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 509. Evento P3_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 510. Evento P3_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Flujo postfalla 
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GENERACION

ACP     8.0 MW
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Gráfico 511. Evento P3_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 512. Evento P3_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 513. Evento P3_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 514. Evento P3_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 515. Evento P3_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 516. Evento P3_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 517. Evento P3_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 518. Evento P3_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 519. Evento P3_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 520. Evento P3_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 521. Evento P3_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 522. Evento P3_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 523. Evento P3_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 524. Evento P3_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 525. Evento P3_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 526. Evento P3_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 527. Evento P3_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 528. Evento P3_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 

-64.0

SW

1.02
-97.9

-95.1

25.025.1

-6
7

.6

1
7

.8

67.8

17.9

-6
7

.6

1
7

.8

67.8

6007
CHO34

45.5

38.0

* -32.3

26.5

* 71.1

59.6

* -50.5

41.4
17.9

1
4

.3
1

3
.7

-4
8

.2

1
0

.6

4
8

.2

SW

-126.5

1
2

6
.9

1
2

5
.8

0
.7

5
6

.9

2
7

.6
R

5
7

.1

2
7

.0
R

5
6

.9

1
9

.9
R

1
0

.3

6082
PAN13T1

1.03
-103.5

16.3

-77.7

15.4

16.3

-77.7

15.4

1.02
-80.2

54.8

15.314.8

54.8

15.3

-159.7

31.6
1

6
0

.3

3
1

.7

1.01
-78.0

SW

-0.0

-29.8

36.9

* 
5

3
.1

4
3

.7

* -23.3

23.2

-15.9

30.4

* 
2

9
.6

4
0

.5

* -13.6

28.2

-16.2

29.8

* 
2

9
.7

4
0

.6

* -13.5

27.5

-1
1

1
.3

2
0

.9

2
2

.0

2
1

.0

1.01
-75.1

4
4

.1

9
.2

-44.1

9.0

1.01
-70.9

1-4
7

.7

7
9

.3

G1

4
0

.3

-3
.0

R

G2

4
0

.3

-3
.0

R

2
3

.9

1
.6

R

G2

1
.6

R

G1

8
1

.2

-1
2

.8
R

F3

8
1

.1

-1
2

.8
R

-144.5

28.8

1.02
-83.9

1.02
-79.2

-1
0

1
.2

1
0

1
.4

1.02
-80.4

6262
CHA34

4
.1

7
.1

* 
1

4
.0

2
5

.3

* -18.1

32.0

2
7

.6

1.053
8

.4

8
8

.0

1.03
15.0

1.02
-81.0

-113.5

1
1

4
.4

3
0

.2

-2
.3

1
.8

R

E2

-2
.3

1
.8

R

-8
1

.8

2
1

.1

8
2

.3

1
2

.5

-8
.0

L

G2

1
2

.5

-8
.0

L

1.03
-80.6

-4
9

.6

1
2

.6

4
9

.8

1
2

.7

1
6

.3

-7
.0

L

G2

1
6

.3

-7
.0

L

2
4

.9

-8
.1

L

G1

2
1

.2

-7
1

.2

4
0

.0
4

0
.0

-7
1

.2

4
0

.0

7
2

.1

4
0

.0

2
5

.5

1
.1

R

L2

2
5

.5

1
.1

R

E1

4
.7

R

2
0

.8

4
.7

R

L1
-21.2

14.1

V4

1
6

.2

7
.2

-1
6

.2

7
.2

6
.0

1
6

.0

5
.9

V2

4
0

.0

3
1

.6-4
0

.0

3
1

.6

5
6

.4

1
6

.0
-1

6
.0

5
.9

G1 G3 G5

G0G6 G7 G8 G9

1.01
-104.9

1
3

2
.6

6
9

.8

-1
3

2
.4

7
0

.1

1
3

2
.6

6
9

.8

-1
3

2
.4

7
0

.1

1
3

4
.1

6
4

.2

-26.3
16.1

G1 G2

G4

V3

1.02
-103.5

-60.8

-61.6

52.2

0.975-5
2

.1

6
7

.3

5
2

.1

6
5

.7

51.5

1.03
-103.3

21.6

5
6

.3

1
1

5
.2

10.1

E1

E2

G1

G1

1.00
-105.3

G1

5
.9

6
.0

H

G3

1.03
-80.7

G2

G3

G5G1

1
.5

R

0
.8

1
.5

R

G3

1
.5

R

G4 G5 G6G2

2
1

.9

1.04
-97.0

-1
0

3
.3

5
0

.8

1
0

3
.4

5
0

.8

1
0

3
.9

5
0

.8

-1
0

3
.4

5
0

.8

8
8

.4

-2
.0

R

G2

8
8

.0

-1
.7

R

G2

2
4

.9

-8
.1

L

G1

8
.4

1
.4

R

S
W

-1
8

7
.2

-52.3

14.1

5
2

.4

2
7

.2

-4
7

.7

1.02
-74.5

6260
CHA230

G3

2
7

.4

27.3

8.0

-27.3

8.16366
EVA230

6363
ZAM230

6360
GLA230

78.3

-54.6

30.1

28.9

-54.6

14.8

111.7

7
2

.1 1.02
-74.2

22.0

-120.3

18.9

5
6

.8

1
0

.7

6
.8

-1
0

.7

6
.3

1
0

.7

6
.8

-1
0

.7

6
.3

0
.8

LOS MIRAFLORES
(TERMICO)

GATUN
(HIDRO)

6040
SFR115

1.01
-74.1

25.0

95.9

25.1

2
0

.8

1.03
-79.6

1.02
-81.4

144.8

78.3

* 45.5

38.026.5

G1
2.3

TOTALES PANAMÁ

-0
.7

* -32.3

-95.1

-2
1

.5

1
0

.1

1
.0

H

G1

1.01
-80.5

0.4R

95.9

REGIÓN OESTE    

6014
PRO230

COSTA RICA

56052
RCL230B

1.01
-74.4

1
.1

0
.8

H

G2

1
.0

0
.8

H

1.03
-84.7

2
1

.4

1
3

.6

1.01
-77.1

-1
6

.0

PEDREGALITOI

0.99
-107.0

1.01
-105.9

-1
1

4
.5

BAHÍA LAS MINAS
CICLO (3 TGs + 1V)

6270
CAT115

1.02
-79.0

6011
MDN230

G1

9
.4

3
.2

R

G2

9
.4

3
.2

R

G3

9
.4

3
.2

R

G2

1
.0

H

1
.0

0
.8

H

G2

1
.0

0
.8

H

1
.0

0
.8

H

2
.5

2
.5

G1 G3G1

PASO ANCHO

36.1

146.9

37.7

-143.3

-28.9

7.7

-53.6

14.6

-83.1

27.3

6.8

G1

1
5

.9

-1
.7

R

G2

1
5

.9

-1
.7

R

G3

1
5

.9

-1
.7

R

G1

1
8

.2

-1
.2

R

G2

1
8

.2

-1
.2

R

G3

1
8

.2

-1
.2

R

6441
PRIM230

6443
PARE230

1.01
-73.7

2
3

.9

G1

3
.1

1
.0

R

3
.1

1
.0

R

G2

5
.5

-5
.6

R
5

.5

-3
.3

R

G1 G2 M1

9
.0

4
.2

H

M2

9
.0

4
.2

H

A1

3
.6

-1
.0

R

A2

3
.6

-1
.0

R

G1

1
.8

0
.6

R

G2

1
.8

0
.6

R

G1

1
.4

0
.6

R
1

.4

0
.6

R

G2 G1

2
.5

-0
.0

R
2

.5

-0
.0

R

G2

4
.7

0
.8

R

G2

4
.7

0
.8

R

G1 G1

0
.9

-0
.1

R

G2

0
.9

-0
.1

R

G1

1
.0

-0
.8

R

G2

2
.4

G2

2
.4

-0
.3

R

-0
.3

R

G1
RP-490

G2

1
.7

1
.0

H

G3

0
.8

0
.6

H

G1

1
.7

1
.0

H

BUGABA

MENDRE
COCHEAMENDRE 2

6015
PRO115

6332
BAM115

6331
BAI115

LOS VALLES LA ESTRELLA

PEDREGALITOII

6381
BOQIII34

1.01
-74.5

2
.1

2
.1

-0
.8

R

0
.7

-0
.3

R

G2

MACANO

-0
.8

R

G1

1.03
-89.9

1.02
-94.8

1.03
-90.0

114.3

29.7

114.3

1.02
-67.66300

CAL34

6087
CAL115

6012
MDN115

6013
MDN34

0
.7

1
4

.3

-0
.7

1
3

.7

-1
2

.8

3
.2

1
2

.8

3
.0

G9 G0

5
.9

1.01
-99.3

6059
LM1115

6074
LMDIST

1.02
-105.9

BAHÍA LAS MINAS
CARBÓN

6170
CPA115

LA YEGUADA
(HIDRO)

6100
BAY230

S
W

-0
.0

SW

-0.0

1.03
-101.3

-2
2

.0

1.01
-74.0

22.3

1.01
-73.7

6178
EST230

6182
VEL230

6460
ECO230

SW

6005
CHO230

0.0

6024
CHI115

5
7

.3

ALGARROBOS

8
1

.2

-1
2

.8
R

V9

-118.2 MW

6008
LSA230

6006
CHO115

1.01
-99.3* 

-1
3

.2

1
0

.7

-2
0

.5

1
6

.9

6084
PAN13T3

1.02
-31.9

-1
3

.2

1
0

.7

1
.0

0
.8

H

G1
MACHO DE MONTE

1.01
-75.4

1.01
-74.7

G2

1
.1

0
.8

H

1
.1

0
.8

H

G3

G2
2.3

0.4R

LOS PLANETAS I DOLEGA

0
.8

1.02
-105.7

6263
ESP230

1.04
-91.1

29.7

6060
LM2115

6240
EHIG230

6004
PANII115

6171
PAC230

1.02
-105.9

6290
CATII115

SW

-3.7

1.03
-104.4

6173
STR115

1
4

.2

-7
4

.8

6
2

.3

1.03
-103.1 6019

CVI115A

6057
TOC115

1.00
-104.7

6001
PAN230

6018
CAC115

6400
FRONTCHA

PANAMÁ

6000
FRONTPRO

COSTA RICA

REGIÓN ESTELLANO SANCHEZCOSTA RICA

3
4

.4

2
8

.6

-34.3

28.6

3
4

.4

2
8

.6

-34.3

28.6

1.01
-106.5

-128.7

58.0

-128.7

58.0

6470
24DIC230

53.6

14.6

6440
DOM230

6.8

-27.3

6500
FRONTDOM

1.01
-73.6

6442
ALT230

CONCEPCIÓN 6066
FFIELD

524.4 MW 529.1 MW

1.02
-99.0

BAJO MINA

BAITUN

BAJOS DE
TOTUMA

BUGABA II

LPSURLPNORTE

CATIVÁ

TERMOCOLÓN
(2+1)

1.02
-99.4

BAYANO

PACORA

PORTOBELO

PUNTA RINCONPANAMÁ

COTITO
SEC-23 MONTE LIRIO

EL ALTO

PANDO

ESTI

PRUDENCIA

LORENA

GUALACA

CHANGUINOLA

1.02
-80.0

FORTUNA

6179
GUA230

1.01
-82.7 6261

CHA115

BONYIC

1.01
-68.3

SAN ANDRES

EL FRAILE

6009
LSA115

PAN-AM
AMPLIACION

PAN-AM

1.01
-104.5

6027
LOC115A

6230
CBA115

6003
PANII230

6096
FOR230

6340
CAN230

SVC LLANO SANCHEZ

6016
PRO34

1.00
-73.2

* 20.9

17.6

* 10.8

18.3

* 
-0

.0

1
.1

-20.8

18.0

* 
-2

.3

3
.6

-8.6

14.8

SVC PANAMA 2

GENERACION   797.5 MW

DEMANDA  1851.6 MW

GENERACION  1560.1 MW

DEMANDA   327.7 MW

GENERACION  3017.9 MW

DEMANDA  3053.7 MW

PERDIDAS    82.4 MW

EXP - IMP  -118.3 MW

6036
SMA115

1.02
-103.4

6123
MIR115A

1.02
-103.2

6002
PAN115 1.03

-103.2

8
5

.8

5
4

.4

-8
5

.6

5
4

.4

S
W

-1
2

6
.6

2
9

.5

1
3

.6

9
3

.5

4
5

.9

-91.9

46.0

1
1

6
.5

8
1

.9

-1
1

5
.8

8
2

.0

1
2

4
.8

7
7

.2

-1
2

4
.7

7
7

.4

6
5

.5

4
3

.8

-6
5

.4

4
3

.9

1
1

6
.5

8
1

.9

-1
1

5
.8

8
2

.0

1
4

0
.2

6
8

.4

1
4

2
.8

6
9

.7

2
8

2
.1

6
8

.8

2
8

5
.4

6
9

.2

106.9

21.2

-1
0
6
.2

2
8
.2

CERRO PATACON
(MOTOR BIOMASA)

ZONA ATLANTICA

ZONA ATLANTICA

DEMANDA   874.4 MW

GENERACION   660.3 MW

POCRI (FV)

NUEVO
CHAGRES

ROSA DE LOS VIENTOS

NUEVO
 CHAGRES II

SOLARES

FV PENONOME
2020

BARRO BLANCO

SOLARES

GENERACION

ACP     8.4 MW

G2

MADDEN
(HIDRO)

SANTA MARIA

SEC-22

TINAJITAS

MONTE OSCURO

SEC-22

SEC-22

BELLAVISTA

SEC-23

MARANON

LA FLORESTA

LLUV 2023
505 MVA

LLUV 2023

PANAMA 3
(SEC-23)

PE TOABRE
2021

CADASA
2021

COSTA NORTE
(AES-2018)

GTPP (MARTANO)
Sec-2024

MADRE VIEJA
FV (Lluv-24)

BACO FV
 (Lluv-24)

FV LAJAS
SEC-2024

LA ESPERANZA
SEC-22

ECOSOLAR
2021

ECOSOLAR 2
2021

BOQUERON

IKAKO SOLAR

LA POTRA SALSIPUEDES

2024

SANTIAGO
Sec-2024

FV PROGRESO
(SEC 2024)

6330
BAI230

FV CERRO VIEJO
SEC-2023

2020
+30 MVAr
2020

2020

+90 MVAr
2020

+60 MVAr
2020

FV PRUDENCIA
2023

PACORA II
2020

MARANON

CAISAN
(no)

TIZINGAL
SEC-2023

VISTA
ALEGRE

PANASOLAR 1,2,3 DIVISA

DON FENIXSOL REALMILTON

EL ESPINAL

LOS ANGELES

PARIS

SANTIAGO

IKAKO SOLAR

FV CEDRO
Lluv 2021FV CAOBA

Lluv 2021

ESTI FV
Sec 2022

MENDOZA FV
Lluv-2022

CHUSPA
SEC-2023

JAGUITO FV

ACP2ACP3 ACP4

SEC-23

J BROWN

LLANO
BONITO

505 MVA
505 MVA-Sec24

505 MVA

249 MVA

611 MVA
Lluv 2024

505 MVA

611 MVA (2020)

249 MVA

249 MVA

505 MVA
Sec-2024

611 MVA (Sec-23)
611 MVA (Sec-24)

LLUV-22

LLUV 2023
505 MVA

CALZADA
LARGA

CEMENTO
PANAMA

LA VICTORIA

MAYORCA

LOS SANTOS

FARALLON

PEDREGALITO
SOLAR

FV AGUA
FRIA

FV EL
COCO
+ COCLE

BEJUCO FV

BUGABA
SOLAR

DACONAN

LAS
CRUCES

505 MVA

611 MVA
Lluv 2024

TELFERS 
(2025)

BURICA
(2025)

L500 = 746.4 MW

FLUJO POSTFALLA
P3_3FS_20-2035-MAXSOL-LLUV
WED, APR 07 2021  18:46
 

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate C
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate C
1.050OV0.950UV
kV: >0.000<=13.000<=69.000<=115.000<=230.000<=500.000

1
2
2
.7

-0
.9

R

G2

1
2
2
.7

-0
.9

R

1
4
.5

-2
.1

R

1
4
.5

-2
.1

R

1
2
9
.7

5
8
.6

G2

G3
6552

BBL13

G1

1
1
.5

-1
.1

R

G2

1
1
.5

-1
.1

R

G3

1
.9

-0
.2

R

G1 G2

4
.1

-1
.6

R
4
.1

-1
.6

R

9
3
.5

4
2
.3

9
3
.5

4
2
.3

G1

V1

3
5
.3

1
8
.7

R

G3

4
5
.0

1
9
.1

R
2
5
.0

1
8
.3

R

G1

1
.1

1
.0

R

4
.0

-0
.2

R

4
.0

-0
.2

R

G1
0.5

0.3R

162.1

37.1R

162.1

37.1R
165.9

38.0R

9
4
.0

-1
3
.2

R

9
4
.0

-1
3
.2

R

1
2
.9

-1
.6

R

6370
BOQIII34B

1.01
-74.8

-2
1
.4

2
0
.3

4
.4

-1
.7

R

4
.4

-1
.7

R

G1
9.8

-1.9R

G1
2.8

1.2H

G1
5.1

3.3R

G1

5
.1

-1
.9

L

G1

8
9
.1

9
.4

R

1.01
-58.1

6010
LSA34

0.9

20.6

* -32.7

26.5

* 
3
1
.8

2
7
.6

1.5

20.1

* -32.1

26.1

* 
3
0
.6

2
6
.5

-1.3

12.5

* 1.3

12.3

S
W

-0
.0

G1

7
.7

0
.6

H

G1
3
.4

-1
.7

R
G1

7
.4

-5
.4

L

G1

5
.8

-0
.6

L

G1

7
.0

-5
.6

L

3
.4

0
.1

R
3
.4

0
.1

R

5
.9

-0
.7

R

G1
5.9

2.3R

3.5

1.7H

6.4

2.2R
5.9

2.0R

-2
1
.5

2
1
.0

* 43.7

42.9

* 43.7

42.9

13.6

0.1R
18.0

0.0R

G1
6.0

0.1R

18.0

0.0R

G1
6.0

0.1R

1
8
.4

9
.1

R

9.9

6.7H

7
.6

-2
.5

L

7
.0

-2
.3

R
7
.0

-2
.3

R
6
.9

-2
.3

R
7
.5

-2
.5

R

6
.9

-2
.2

R

6
.9

-2
.2

R

4
.7

-3
.3

L

1.5

-1.1L

1
15.6

3.5

2.3

2.4R

3.0

3.6H

G1
4.6

3.3R

G1

1
.2

0
.3

R

65.2

14.1R

G1

7
.1

-1
.4

R

G2

7
.1

-1
.4

R

G3

7
.1

-1
.4

R

G1

7
.1

1
.2

R

G2

7
.1

1
.2

R

G3

7
.1

1
.2

R

G4

1
.6

0
.3

R

G1

4
.7

2
.5

H

G1

2
.0

1
.0

H

G2

2
.0

1
.0

H

G3

1
.0

0
.6

H 0
.9

-0
.3

R

G3
1.1

0.2R

-3
2
.0

8
.5

3
2
.0

8
.4

6713
BUR230

1.02
-97.9

-95.6

18.3

96.6

18.8

-95.6

18.3

96.6

18.8

6520
SBA230

1.03
-86.4

6550
BEV230

1.03
-85.0

-105.8

20.3

106.6

20.6

-105.8

20.3

106.6

20.6

-86.6

22.5

87.8

23.3

80.7

15.7

-80.4

15.5
80.7

15.7

-80.4

15.5

62.9

16.8

-62.9

16.7

SW

0.0

6755
PUR230

1.03
-88.4

6753
BOT230

1.03
-89.8

86.0

17.3

-85.6

18.1

-2.8

0.8

2
.8

4
.4

1
2
2
.7

3
1
.3

1
2
2
.7

3
1
.3

6510
POR230

1.02
-74.6

2
3
.5

6
.5

-23.5

6.4

6811
SVC-LSA

1.03
-90.0

6830
ANT230

1.03
-92.8

-108.6

21.2

109.7

21.1

95.2

18.3

-94.7

18.2

-102.3

20.0

103.9

20.0

6702
BVI230

1.02
-99.2

-132.7

26.1

133.7

26.4

0.0

20.5

0.0

123.7

50.7

11.8

-50.5

10.9

50.7

11.8

-50.5

10.9

SW

-127.8

97.1

19.0

-9
6
.9

1
9
.1

97.1

19.0

-9
6
.9

1
9
.1

-3
5
8
.4

7
4
.0

3
5
8
.8

7
3
.9

-3
5
8
.4

7
4
.0

3
5
8
.8

7
3
. 9

51.7

10.5

-5
1
.6

1
0
.2

51.7

10.5

-5
1
.6

1
0
.2

7
6
.5

2
0
.6

7
6
.5

2
0
.6

1.02
-96.9 -1

4
0
.1

1
6
.8

-8
2
.8

1
6
.5

8
2
.9

1
6
.7

-8
2
.8

1
6
.5

8
2
.9

1
6
. 7

93.9

9
.2

-9
3
.7

9
.2

9
3
.9

9
.2

-9
3
.7

9
.2

5
2
.6

6
.9

5
2
.6

6
.9

116.4

30.3122.3

19.7

-120.3

18.9

-35.0

10.1

-1
7
4
.3

2
0
.9

-1
7
4
.3

2
0
.9

-1
4
0
.5

1
6
.8

-109.1

21.1
-109.1

21.1

141.7

27.5
141.7

27.5

6787
BCA230

1.01
-74.9

-67.3

18.0

67.4

18.0

67.5

18.0

-67.4

18.0

6876
CHANII230

1.02
-82.2

6837
CHG230

1.03
-84.4

1
0
0
.4

2
9
.8

1
0
0
.4

2
9
.8

207.9

56.4

-2
0
5
.2

5
5
.9

1
2
5
.1

3
3
.4

-1
2
3
.4

3
2
.8

1
5
2
.8

4
0
.5

-1
5
0
.6

3
9
.9

6
7
.7

2
0
.8

-6
7
.6

2
0
.5

-248.8

50.2

1

1

2
4
8
.8

5
0
.2

-248.8

50.2

1

1

2
4
8
.8

5
0
.2

-248.8

50.2

1

1

2
4
8
.8

5
0
.2

246.4

49.7

1

1

-2
4
6
.4

4
9
.7

246.4

49.7

1

1

-2
4
6
.4

4
9
.7

246.4

49.7

1

1

-2
4
6
.4

4
9
.7

84.9

17.1

-84.4

18.0

6167
STR230

1.02
-97.0

-103.6

21.4

103.6
21.4

-103.6

21.4

103.6
21.4

6882
GON230

1.02
-99.2

E1

2
.8

-1
6
.5

L

E2

9
.1

7
.9

H

E3

1
.6

4
.6

H

E5

3
.8

-3
.6

L

E7

2
.0

-3
.3

L

E4

1
.7

-2
.0

L

E6

1
.1

5
.8

H

1
1
7
.4

7
7
.9

-1
1
6
.7

7
8
.0

2
1
.3

6
5
.3

-2
1
.3

6
5
.3

4
1
.4

-4
6
.2

1.01
-106.5

6891
MIT115

10.1

8.2

-10.1

5.1

6049
ARE115

1.03
-90.6

10.3

16.0

-10.3

17.0

43.7

41.0

-43.6

41.0

1
3
7
.1

8
8
.7-1

3
7
.0

8
8
.8

-4
6
.7

3
7
.9

-6
5
.8

6
5
.1

-6
5
.8

6
5
.1

4
6
.8

2
8
.4

-4
6
.7

2
8
.6

6
4
.0

3
2
.5

5
9
.6

2
9
.6

SW

-42.5

6
4
.0

3
2
.5

7
6
.4

3
0
.3

7
6
.4

3
0
.3

1
2
4
.8

7
7
.2

-1
2
4
.7

7
7
.4

-4
2
.8

4
5
.3

42.9

45.7

-4
6
.4

4
6
.4

4
6
.6

4
6
.6

-4
0
.8

4
0
.0

4
0
.9

3
9
.9

-4
0
.8

4
0
.0

4
0
.9

3
9
.9

1

2
.3

1
.1

-9
3
.0

6
1
.1

9
3
.5

6
1
.2

-9
3
.0

6
1
.1

9
3
.5

6
1
.2

0.98
-107.8

-39.7

64.1

1
.8

1
1
.4

1
0
3
.6

4
3
.3

1

1.05-1
0
3
.6

4
1
.2

1
0
3
.6

4
3
.3

1

1.05-1
0
3
.6

4
1
.2

8
1
.8

5
7
.9

-8
1
.3

5
8
.0

G1
5.5

3.3R

G1

6
.1

-5
.6

L

G1
5.5

3.3R

1
.6

-2
.5

R
1
.6

-2
.5

R

7
.0

-2
.5

L

1.7

-1.0R

G1

5
.9

-3
.3

R

7
.2

-3
.2

R

10.7

-3.4R

G1

4
.7

-1
.3

R

G1

4
.7

-1
.4

R

G1

4
.7

-1
.3

R

G1

4
.7

-1
.4

R

4
.7

0
.2

R

6
.1

-0
.0

R

G2
4.2

2.0R
G1

4.2

2.0R

6836
CHG500

1.04
-87.7

SW

0.0 373.2 -373.2

373.2 -373.2

SW

87.0

SW

87.0

373.2

25.8

-369.6

25.4

SW

85.6

6839
PAN3 500

1.03
-95.4

-369.6369.6

SW

0.0

373.2

25.8

-369.6

25.4

-369.6369.6

SW

85.6



 

 

Gráfico 529. Evento P4_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 530. Evento P4_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 531. Evento P4_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 532. Evento P4_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 533. Evento P4_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 534. Evento P4_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 535. Evento P4_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 536. Evento P4_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 537. Evento P4_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 538. Evento P4_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 539. Evento P4_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 540. Evento P4_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 

41.9

SW

1.02
-60.3

-126.2

50.050.5

-9
9

.6

3
9

.4

100.2

39.5

-9
9

.6

3
9

.4

100.2

6007
CHO34

34.3

35.0

* -24.4

25.5

* 53.6

55.0

* -38.1

39.5

39.5

2
1

.6
2

1
.0

-5
9

.8

1
1

.6

5
9

.8

SW

-124.2

1
0

2
.2

1
0

1
.3

-3
8

.9

5
8

.5

0
.7

R

5
8

.5

0
.7

R

5
8

.5

-1
.2

R

1
1

.7

21.9

-109.1

21.4

21.9

-109.1

21.4

1.02
-40.2

-56.8

22.622.4

-56.8

22.6

-48.4

9.7
4

8
.4

1
0

.0

1.02
-41.4

SW

-0.0

-0.8

25.3

* 
1

9
.9

2
0

.8

* -19.1

25.0

0.5

22.1

* 
1

1
.1

1
9

.4

* -11.7

31.1

0.1

21.1

* 
1

1
.3

1
9

.5

* -11.4

30.1

-2
5

.7

1
1

.9

8
.5 1
2

.0

1.01
-40.3

0
.7

3
.1

-0.7

2.7

1.02
-40.3

10
.0

1
.8

G1 G2

G2

7
6

.2

1
0

.4
R

F3

7
6

.2

1
0

.4
R

-124.9

44.5

1.02
-41.2

1.02
-39.8

-1
5

.8
1

5
.8

1.02
-40.4

6262
CHA34

4
.5

9
.3

* 
9

.4

1
9

.1

* -13.9

28.5

5
.8

1.052
9

.4

6
6

.9

1.02
-41.1

5
0

.9

2
6

.1

26.0

1.02
-41.0

-43.8

4
4

.0

4
6

.8

2
1

.2

1
.7

R

E2

2
1

.2

1
.7

R

-2
5

.4

2
8

.4

2
5

.5

4
.2

-6
.0

R

4
.2

-6
.0

R

1.02
-40.7

-1
5

.0

1
6

.3

1
5

.1

1
6

.7

5
.2

-6
.5

R

5
.2

-6
.5

R

7
.5

-8
.0

L

G1

2
8

.8

-3
2

.7

3
1

.5
3

1
.6

-3
2

.7

3
1

.5

3
2

.9

3
1

.6

1
1

.6

-1
.2

R

1
1

.6

-1
.2

R

2
.9

R

1
1

.0

2
.9

R

17.7

13.5

V4

5
5

.3

2
4

.0

-5
5

.3

2
4

.0

8
.7

-1
2

.9

8
.7

-1
5

.3

1
1

.9

1
5

.3

1
1

.9

2
6

.1

-1
2

.9
1

2
.9

8
.7

G1 G3 G5

G0G6 G7 G8 G9

1.00
-67.3

9
3

.5

5
9

.9

-9
3

.4

6
0

.3

9
3

.5

5
9

.9

-9
3

.4

6
0

.3

8
6

.3

5
1

.4

-3
6
.9

2
6
.2

G1 G2

G4

V3

1.01
-65.6

47.0

39.3

-47.0

47.6

39.9

-47.6

39.9

0.975-2
0

.8

3
4

.6

2
0

.8

3
3

.8

39.4

1.02
-66.1

51.1

2
6

.1

5
0

.9

30.5

E1

1.00
-67.5

-50.9

G1

5
.6

6
.0

R

G3

1.02
-40.8

G2

G3

G5G1

2
.0

R

0
.8

2
.0

R

G3

2
.0

R

G4 G5 G6G2

5
.1

1.03
-59.5

-4
5

.8

2
3

.6

4
5

.8

2
3

.5

4
5

.9

2
3

.5

-4
5

.8

2
3

.5

2
5

.4

-6
.9

R

G2

7
.5

-8
.0

L

G1

8
.5

1
.4

R

S
W

-1
8

8
.7

-0.1

3.1

0
.1

1
.2

0
.0

1.02
-40.3

6260
CHA230

G3

5
.5

-13.7

4.2

13.7

4.7

6366
EVA230

6363
ZAM230

6360
GLA230

110.2

57.0

46.5

44.4

57.0

22.4

25.8

3
2

.9 1.02
-39.7

5.0

-97.7

16.0

5
6

.7

5
3

.0

3
4

.8

-5
2

.1

3
4

.9

5
3

.0

3
4

.8

-5
2

.1

3
4

.9

0
.8

LOS MIRAFLORES
(TERMICO)

GATUN
(HIDRO)

6040
SFR115

1.01
-40.4

50.0

127.7

50.5

1
1

.0

1.02
-39.7

1.02
-41.2

125.2

110.2

* 34.3

35.025.5

G1

TOTALES PANAMÁ

3
9

.1

* -24.4

-126.2

-5
0

.6

3
0

.5

1
.0

R

G1

1.01
-43.6

127.7

REGIÓN OESTE    

6014
PRO230

COSTA RICA

56052
RCL230B

1.01
-40.2

G2

0
.5

0
.8

R

1.02
-45.9

-1
7

.6

1
3

.0

1.01
-40.7

1
2

.9

PEDREGALITOI

0.98
-70.8

0.99
-72.1

-5
0

.7

BAHÍA LAS MINAS
CICLO (3 TGs + 1V)

6270
CAT115

1.02
-41.3

6011
MDN230

G1

6
.3

2
.6

R

G2

6
.3

2
.6

R

G3

6
.3

2
.6

R

G2

1
.0

R

0
.7

0
.8

R

G2

0
.7

0
.8

R

0
.7

0
.8

R

1
.4

1
.4

G1 G3G1

PASO ANCHO

19.0

73.0

20.8

-72.1

-8.3

2.3

-10.0

3.5

-39.8

-13.7

3.7

G1

3
.0

-0
.3

R

G2

3
.0

-0
.3

R

G3

3
.0

-0
.3

R

G1

1
.3

-0
.5

R

G2

1
.3

-0
.5

R

G3

1
.3

-0
.5

R

6441
PRIM230

6443
PARE230

1.01
-40.3

G1

1
.2

-0
.0

L

1
.2

-0
.0

L

1
.4

-5
.7

L
1

.4

-3
.3

L

G2

4
.1

4
.2

R

M2

4
.1

4
.2

R

1
.7

-1
.4

R

A2

1
.7

-1
.4

R

G1 G2 G1 G2 G1 G2G2G1 G1 G2G1 G2G2G1
RP-490

G2 G3G1

BUGABA

MENDRE
COCHEAMENDRE 2

6015
PRO115

6332
BAM115

6331
BAI115

LOS VALLES LA ESTRELLA

PEDREGALITOII

6381
BOQIII34

1.00
-39.7

G2

MACANO

G1

1.03
-49.5

1.02
-56.2

1.03
-50.4

135.1

53.3

135.1

1.03
-37.16300

CAL34

6087
CAL115

6012
MDN115

6013
MDN34

-3
8

.9

2
1

.6

3
9

.1

2
1

.0

-2
2

.7

4
.9

2
2

.7

5
.1

G0

8
.7

1.02
-62.4

6059
LM1115

6074
LMDIST

0.99
-72.1

BAHÍA LAS MINAS
CARBÓN

6170
CPA115

LA YEGUADA
(HIDRO)

6100
BAY230

S
W

-0
.0

SW

20.7

1.01
-62.8

-8
.5

1.01
-40.5

11.0

1.01
-40.4

6178
EST230

6460
ECO230

SW

6005
CHO230

-62.4

6024
CHI115

5
7

.2

ALGARROBOS

7
6

.2

1
0

.4
R

-30.2 MW

6008
LSA230

6006
CHO115

1.02
-61.3* 

-1
0

.0

9
.8

-1
5

.5

1
5

.4

-1
0

.0

9
.8

0
.5

0
.8

R

G1
MACHO DE MONTE

1.02
-40.3

1.01
-38.9

G2 G3

G2

LOS PLANETAS I DOLEGA

0
.8

0.99
-72.0

6263
ESP230

1.02
-50.5

53.3

6060
LM2115

6240
EHIG230

6004
PANII115

6171
PAC230

0.99
-72.1

6290
CATII115

SW

-3.5

1.00
-71.4

6173
STR115

0
.5

-5
5

.7

4
5

.1

1.02
-65.3

6019
CVI115A

6057
TOC115

1.00
-66.7

6001
PAN230

6018
CAC115

6400
FRONTCHA

PANAMÁ

6000
FRONTPRO

COSTA RICA

REGIÓN ESTELLANO SANCHEZCOSTA RICA

2
6

.5

2
2

.5

-26.4

22.6

2
6

.5

2
2

.5

-26.4

22.6

0.98
-72.6

106.6

45.6

-105.8

45.7

106.6

45.6

-105.8

45.7

6470
24DIC230

10.0

3.5

6440
DOM230

3.8

13.7

6500
FRONTDOM

1.01
-40.4

6442
ALT230

CONCEPCIÓN 6066
FFIELD

438.7 MW 513.6 MW

1.02
-61.7

BAJO MINA

BAITUN

BAJOS DE
TOTUMA

BUGABA II

LPSURLPNORTE

CATIVÁ

TERMOCOLÓN
(2+1)

1.02
-62.2

BAYANO

PACORA

PORTOBELO

PUNTA RINCON

PANAMÁ

COTITO
SEC-23 MONTE LIRIO

EL ALTO

PANDO

ESTI

PRUDENCIA

LORENA

GUALACA

CHANGUINOLA

1.02
-40.0

F2
FORTUNA

6179
GUA230

1.01
-42.2

6261
CHA115

BONYIC

1.02
-40.3

SAN ANDRES

EL FRAILE

6009
LSA115

PAN-AM
AMPLIACION

PAN-AM

1.01
-67.0

6027
LOC115A

6230
CBA115

6003
PANII230

6096
FOR230

6340
CAN230

SVC LLANO SANCHEZ

6016
PRO34

1.00
-36.0

* 41.1

41.7

* 21.3

43.3

* 
1

.9

2
.3

-43.0

43.8

* 
-3

.7

7
.3

-17.7

36.0

SVC PANAMA 2

GENERACION   846.4 MW

DEMANDA  1430.0 MW

GENERACION   705.5 MW

DEMANDA   264.5 MW

GENERACION  2454.8 MW

DEMANDA  2420.0 MW

PERDIDAS    65.4 MW

EXP - IMP   -30.2 MW

6036
SMA115

1.01
-66.2

6123
MIR115A

1.02
-66.0

6002
PAN115 1.02

-66.1

6
7

.5

7
6

.3

-6
7

.4

7
6

.3

S
W

-1
2

4
.0

5
9

.5

3
5

.1

1
1

1
.6

6
7

.9

-109.5

68.1

8
1

.8

6
1

.6 -8
1

.5

6
1

.6

1
1

5
.0

8
3

.1

-1
1

4
.9

8
3

.2

6
2

.1

5
5

.5

-6
2

.0

5
5

.5

8
1

.8

6
1

.6 -8
1

.5

6
1

.6

1
2

6
.3

7
2

.7

1
2

8
.6

7
4

.0

2
5

4
.0

7
3

.1

2
5

7
.0

7
3

.8

-0.7

0.7

0
.7

2
.2

CERRO PATACON
(MOTOR BIOMASA)

ZONA ATLANTICA

ZONA ATLANTICA

DEMANDA   725.5 MW

GENERACION   902.9 MW

POCRI (FV)

NUEVO
CHAGRES

ROSA DE LOS VIENTOS

NUEVO
 CHAGRES II

FV PENONOME
2020

BARRO BLANCO

SOLARES

GENERACION

ACP     8.0 MW

G2

MADDEN
(HIDRO)

SANTA MARIA

SEC-22

TINAJITAS

MONTE OSCURO

SEC-22

SEC-22

BELLAVISTA

SEC-23

MARANON

LA FLORESTA

LLUV 2023
505 MVA

LLUV 2023

PANAMA 3
(LLUV-23)

PE TOABRE (66 MW 2021
+22 MW - 2025)
+22 MW - SEC29)

CADASA
2021

COSTA NORTE
(AES-2018)GTPP (MARTANO)

Sec-2024

MADRE VIEJA
FV (Lluv-24)

BACO FV
 (Lluv-24)

FV LAJAS
LLUV-25

LA ESPERANZA
SEC-22

ECOSOLAR
2021

ECOSOLAR 2
2021

BOQUERON

LA POTRA SALSIPUEDES

2024

SANTIAGO
Sec-2024

6330
BAI230

FV CERRO VIEJO
SEC-2023

2020
+30 MVAr
2020

2020

+90 MVAr
2020

+60 MVAr
2020

FV PRUDENCIA
2023

PACORA II
2020

MARANON

CAISAN
(2023)

TIZINGAL
SEC-2028

VISTA
ALEGRE

PANASOLAR 1 (E)
2, 3 (2023) DIVISA

DON FENIXSOL REALMILTON

EL ESPINAL

LOS ANGELES

PARIS

SANTIAGO

IKAKO SOLAR
Exist

FV CEDRO
Lluv 2021

FV CAOBA
Lluv 2021

ESTI FV
Sec 2023

MENDOZA FV
Lluv-2022

CHUSPA
SEC-2023

JAGUITO FV

ACP2ACP3 ACP4

SEC-23

J BROWN

LLANO
BONITO

505 MVA
505 MVA-Sec24

505 MVA

249 MVA

611 MVA
Lluv 2024

505 MVA

611 MVA (2020)

249 MVA

LINEA 2
505 MVA
Sec-24

611 MVA (Sec-23)
611 MVA (Sec-24)

LLUV-22

LLUV 2023
505 MVA

CALZADA
LARGA

CEMENTO
PANAMA

LA VICTORIA

MAYORCA

LOS SANTOS

FARALLON

PEDREGALITO
SOLAR

FV AGUA
FRIA
LLUV-25

FV EL
COCO
+ COCLE
LLUV-25

BEJUCO FV

BUGABA
SOLAR

DACONAN

LAS
CRUCES

505 MVA

611 MVA
Lluv 2024

TELFERS 
(2025)

BURICA
(SEC-27)

FLUJO POSTFALLA
P4_3FS_11-2026-MAXSOL-SEC
WED, APR 07 2021  19:49

NUEVO
CHG II-G2
SEC-26

PORTOBELO G2
SEC-26

FV CAMARONES
100 MW - SEC27

EO ESCUDERO
111.6 MW LLUV-27

VIENTO SUR
115 MW SEC-31

EO ANT
SEC-30

PROVIDENCIA
2024

CHANGUINOLA 2
LLUV-2029

BAITUN

CHUMICAL 40 MW
SEC-26

FV BAJO FRIO
20 MW - Sec28

LINEA 2

LINEA 1

FV SOL DAVID
(Exist)

CALDERA FV
(Exist)

SAN BARTOLO
2024

LLANO SANCHEZ
SOLAR - 2023 ESTRELLA

CHIRIQUI
(Exist)

L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
1.050OV0.950UV
kV: >0.000<=13.000<=69.000<=115.000<=230.000<=500.000

1
0

.4

4
.3

-10.4

4.5

* 
-1

5
.1

3
4
.1

1

1 1

1
2
2
.5

2
.7

R

G2

1
2
2
.5

2
.7

R

4
.1

-1
.0

R

4
.1

-1
.0

R

1
0
4
.4

5
8
.5

G1

G1

0
.6

-0
.3

R

G2

0
.6

-0
.3

R

G3

1
.4

-0
.6

R

G1 G2

4
.1

-0
.9

R
4
.1

-0
.9

R

8
4
.3

4
7
.4

8
4
.3

4
7
.4

G1

1
8
.8

-1
.7

R

3
5
.1

3
.6

R

G3

4
4
.9

4
.0

R

G1

1
.7

0
.6

R

1
.1

-0
.0

R

1
.1

-0
.0

R

G1
0.9

0.3R

G1
187.0

18.3R

G2
187.0

18.3R

V1
199.2

22.0R

0.2

-0.8L

6370
BOQIII34B

1.00
-39.3

-1
3
.1

1
6
.5

0
.6

-1
.4

R

0
.6

-1
.4

R

G1
14.0

-3.7R

G1
6.0

2.1H

G1
8.6

2.8H

G1

8
.7

-2
.9

L

G1

1
1
0
.1

-1
2
.1

R

1.01
-16.9

6010
LSA34

-26.6

35.1

* -17.4

18.3

* 
4
4
.0

4
5
.7

-25.4

33.8

* -16.7

17.7

* 
4
2
.0

4
3
.7

-17.6

22.5

* 17.6

22.1

S
W

-0
.0

G1

8
.9

-2
.8

R

G1
4
.4

-1
.5

L
G1

9
.4

-3
.1

L

G1

7
.4

-2
.5

L

G1

8
.9

-3
.0

L

4
.4

-1
.5

L
4
.4

-1
.5

L

9
.9

-3
.3

L

G1
7.7

0.5R

5.1

0.5R

8.4

0.5R
8.8

0.5R

-1
3
.2

1
8
.3

* 33.5

33.6

* 33.5

33.6

18.2

-0.8R
23.2

-0.8R

G1
7.4

-0.8R

23.2

-0.8R

G1
7.4

-0.8R

2
9
.6

-9
.7

R

18.3

6.0H

1
0
.4

-3
.4

L

9
.0

-2
.4

R
9
.0

-2
.4

R
9
.0

-2
.4

R
8
.9

-2
.4

R

9
.0

-3
.0

L

9
.0

-3
.0

L

8
.4

-3
.1

L

2.8

-1.0L

1
12.0

2.7

4.2

0.5R

5.6

1.8R

G1
8.3

2.7H

G1

2
.1

0
.7

H

G1
3.8

1.2R

1
26.8

9.8

1

3
1
.3 9
.4

1
28.4

8.5

G1 G2

0
.1

0
.7

R

G2

0
.1

0
.7

R
0
.1

0
.7

R

G4

G1

1
.8

2
.5

H

G1 G2G3

1
.0

0
.6

R

G3

-2
3
.4

7
.7

2
3
.4

7
.5

3
0
.3

9
.7

-30.2

10.2

6713
BUR230

1.02
-60.7

-80.1

15.5

80.8

16.2

-80.1

15.5

80.8

16.2

6520
SBA230

6550
BEV230

1.02
-46.2

-80.6

15.6

81.0

15.9

-80.6

15.6

81.0

15.9

-71.1

27.9

71.9

29.5

80.8

16.1

-80.5

15.8

80.8

16.1

-80.5

15.8

69.3

28.5

-69.3

28.4

SW

-0.0

6755
PUR230

1.03
-48.8

6753
BOT230

1.02
-50.2

87.5

16.9

-87.1

16.8

-2.7

1.2

2
.7

3
.7

1
2
2
.6

3
1
.3

1
2
2
.6

3
1
.3

6510
POR230

1.02
-40.3

-0
.2

0
.4

0.2

0.2

6811
SVC-LSA

1.03
-50.4

6830
ANT230

1.02
-53.3

-147.1

28.6

149.1

28.9

97.6

18.9

-97.0

18.8

-126.7

24.6

129.2

25.1

6702
BVI230

1.02
-62.4

-35.9

7.0

36.0

7.3

174.7

34.0

-171.2

33.6

174.7

34.0

-171.2

33.6

0.0

-107.6

0.0

-123.4

8.3

2.6

-8.3

4.1

8.3

2.6

-8.3

4.1

SW

63.3

137.7

26.9

-1
3
7
.3

2
6
.9

137.7

26.9

-1
3
7
.3

2
6
.9

-2
4
4
.5

4
7
.8

2
4
4
.7

4
7
.8

-2
4
4
.5

4
7
.8

2
4

4
. 7

4
7

. 8

101.8

19.8

-1
0
1
.5

1
9
.8

101.8

19.8 -1
0
1
.5

1
9
.8

6
6
.0

2
6
.4

6
6
.0

2
6
.4

1.01
-58.4 -1

6
3
.8

2
1
.4

-2
1
.2

1
1

.4

2
1
.2

1
1
.9

-2
1
. 2

1
1

.4

2
1
.2

1
1
.9

1
7
8
.1

1
7
.6

-1
7
7
.3

1
7
.5

1
7
8
.1

1
7
.6

-1
7
7
.3

1
7
.5

4
0
.0

5
.1

4
0
.0

5
.1

89.2

35.999.0

16.5

-97.7

16.0

-46.3

18.8

-2
0
3
.7

2
6
.6

-2
0
3
.7

2
6
.6

-1
6
4
.3

2
1
.5

6787
BCA230

1.02
-40.3

-0.1

1.8

0.1

1.2

0.1

0.8

-0.1

1.2

6876
CHANII230

1.00
-13.0

6837
CHG230

1.03
-28.2

1
3
0
.7

2
6
.3

1
3
0
.7

2
6
.3

88.0

17.0

-87.6

17.0

E1

3
2
.1

-1
7
.1

L

E2

2
7
.9

-7
.3

R

E3

1
7
.2

-1
.1

R

E5

3
9
.3

-1
3
.3

L

E7

2
0
.8

-1
0
.6

L

E4

1
0
.4

-0
.7

R

E6

1
1
.5

-2
.3

R

2
7
.4

-9
.0

L

1
1
.1

-3
.6

R

8
0
.3

5
9
.0

-8
0
.0

5
9
.0

1
6
.1

4
4
.7

-1
6
.1

4
4
.7

2
9
.5

-3
4
.6

0.98
-72.6

6891
MIT115

7.9

11.9

-7.9

6.8

6049
ARE115

1.03
-49.6

2.3

5.6

-2.3

8.4

9.9

18.0

-9.9

18.0

9
2
.5

7
2
.2

-9
2
.4

7
2
.3

-3
5
.9

2
8
.5

-5
0
.3

5
4
.5

-5
0
.3

5
4
.5

3
5
.9

2
4
.8

-3
5
.9

2
4
.9

4
9
.3

3
0
.8

5
3
.8

3
4
.5

SW

-39.6

4
9
.3

3
0
.8

6
5
.9

2
6
.2

6
5
.9

2
6
.2

1
1
5
.0

8
3
.1

-1
1
4
.9

8
3
.2

-4
2
.5

4
1
.9

42.6

42.0

-4
3
.0

4
2
.4

4
3
.1

4
2
.4

-3
5
.3

3
4
.9

3
5
.4

3
5
.0

-3
5
.3

3
4
.9

3
5
.4

3
5
.0

1

1
.8

0
.8

-8
3
.9

5
4
.9

8
4
.3

5
4
.9

-8
3
.9

5
4
.9

8
4
.3

5
4
.9

0.97
-71.5

-34.9

57.2

-2
.5

1
2
.0

5
5
.6

4
0
.7

-5
5
.4

4
0
.7

G1
8.9

2.9H

G1

7
.1

-2
.3

L

G1
9.5

3.1H

8
.7

-2
.9

L

35.1

-8.5R

0
.3

-2
.9

R
0
.3

-2
.9

R

9
.0

-0
.3

R

2.7

0.9H

G1

8
.7

-2
.9

R

9
.2

-3
.0

R

G4 G3

G1
52.1

-8.2R

G1

8
.5

-1
.9

R

G1

8
.5

-2
.1

R

G1

8
.5

-1
.9

R

G1

8
.5

-2
.0

R

9
.1

-3
.0

L

9
.9

-0
.0

L

G2

G1



 

 

Gráfico 541. Evento P4_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 542. Evento P4_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 543. Evento P4_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 544. Evento P4_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 545. Evento P4_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 546. Evento P4_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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(Exist)
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(Exist)
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2024

LLANO SANCHEZ
SOLAR - 2023 ESTRELLA

CHIRIQUI
(Exist)

L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
1.050OV0.950UV
kV: >0.000<=13.000<=69.000<=115.000<=230.000<=500.000
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Gráfico 547. Evento P4_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 548. Evento P4_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 549. Evento P4_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 550. Evento P4_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 551. Evento P4_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 552. Evento P4_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 553. Evento P4_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 554. Evento P4_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 555. Evento P4_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 556. Evento P4_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 557. Evento P4_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 558. Evento P4_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Flujo postfalla 
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GENERACION

ACP     8.0 MW

G2

MADDEN
(HIDRO)

SANTA MARIA

SEC-22

TINAJITAS

MONTE OSCURO

SEC-22

SEC-22

BELLAVISTA

SEC-23

MARANON

LA FLORESTA

LLUV 2023
505 MVA

LLUV 2023

PANAMA 3
(SEC-23)
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Gráfico 559. Evento P4_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 560. Evento P4_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 561. Evento P4_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 562. Evento P4_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 563. Evento P4_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 564. Evento P4_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 565. Evento P4_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 566. Evento P4_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 567. Evento P4_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 568. Evento P4_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 569. Evento P4_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 570. Evento P4_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 571. Evento P4_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 572. Evento P4_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 573. Evento P4_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 574. Evento P4_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 575. Evento P4_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 576. Evento P4_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 577. Evento P5_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 578. Evento P5_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 579. Evento P5_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 580. Evento P5_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 581. Evento P5_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 582. Evento P5_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 583. Evento P5_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 584. Evento P5_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 585. Evento P5_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 586. Evento P5_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 587. Evento P5_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 588. Evento P5_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 589. Evento P5_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 590. Evento P5_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 591. Evento P5_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 592. Evento P5_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 593. Evento P5_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 594. Evento P5_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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NUEVO
CHG II-G2
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PORTOBELO G2
SEC-26

FV CAMARONES
100 MW - SEC27

EO ESCUDERO
111.6 MW LLUV-27

VIENTO SUR
115 MW SEC-31

EO ANT
SEC-30

PROVIDENCIA
2024

CHANGUINOLA 2
LLUV-2029

BAITUN

CHUMICAL 40 MW
SEC-26

FV BAJO FRIO
20 MW - Sec28

LINEA 2

LINEA 1

FV SOL DAVID
(Exist)

CALDERA FV
(Exist)

SAN BARTOLO
2024

LLANO SANCHEZ
SOLAR - 2023 ESTRELLA

CHIRIQUI
(Exist)

L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
1.050OV0.950UV
kV: >0.000<=13.000<=69.000<=115.000<=230.000<=500.000
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Gráfico 595. Evento P5_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 596. Evento P5_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 597. Evento P5_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 598. Evento P5_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 599. Evento P5_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 600. Evento P5_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 601. Evento P5_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 602. Evento P5_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 603. Evento P5_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 604. Evento P5_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 605. Evento P5_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 606. Evento P5_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Flujo postfalla 
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LA POTRA SALSIPUEDES

2024

SANTIAGO
Sec-2024

FV PROGRESO
(SEC 2024)

6330
BAI230

FV CERRO VIEJO
SEC-2023

2020
+30 MVAr
2020

2020

+90 MVAr
2020

+60 MVAr
2020

FV PRUDENCIA
2023

PACORA II
2020

MARANON

CAISAN
(no)

TIZINGAL
SEC-2023

VISTA
ALEGRE

PANASOLAR 1,2,3 DIVISA

DON FENIXSOL REALMILTON

EL ESPINAL

LOS ANGELES

PARIS

SANTIAGO

IKAKO SOLAR

FV CEDRO
Lluv 2021FV CAOBA

Lluv 2021

ESTI FV
Sec 2022

MENDOZA FV
Lluv-2022

CHUSPA
SEC-2023

JAGUITO FV

ACP2ACP3 ACP4

SEC-23

J BROWN

LLANO
BONITO

505 MVA
505 MVA-Sec24

505 MVA

249 MVA

611 MVA
Lluv 2024

505 MVA

611 MVA (2020)

249 MVA

249 MVA

505 MVA
Sec-2024

611 MVA (Sec-23)
611 MVA (Sec-24)

LLUV-22

LLUV 2023
505 MVA

CALZADA
LARGA

CEMENTO
PANAMA

LA VICTORIA

MAYORCA

LOS SANTOS

FARALLON

PEDREGALITO
SOLAR

FV AGUA
FRIA

FV EL
COCO
+ COCLE

BEJUCO FV

BUGABA
SOLAR

DACONAN

LAS
CRUCES

505 MVA

611 MVA
Lluv 2024

TELFERS 
(2025)
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Gráfico 607. Evento P5_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 608. Evento P5_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 609. Evento P5_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 610. Evento P5_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 611. Evento P5_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 612. Evento P5_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 613. Evento P5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 614. Evento P5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 615. Evento P5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 616. Evento P5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 617. Evento P5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 618. Evento P5_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 619. Evento P5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 620. Evento P5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 621. Evento P5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 622. Evento P5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 623. Evento P5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 624. Evento P5_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 625. Evento P7_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 626. Evento P7_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 627. Evento P7_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 628. Evento P7_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 629. Evento P7_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 630. Evento P7_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 631. Evento P7_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 632. Evento P7_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 633. Evento P7_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 634. Evento P7_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 635. Evento P7_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 636. Evento P7_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 637. Evento P7_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 638. Evento P7_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 639. Evento P7_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 640. Evento P7_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 641. Evento P7_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 642. Evento P7_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Sec-2024

MADRE VIEJA
FV (Lluv-24)

BACO FV
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PORTOBELO G2
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VIENTO SUR
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PROVIDENCIA
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(Exist)
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(Exist)
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LLANO SANCHEZ
SOLAR - 2023 ESTRELLA

CHIRIQUI
(Exist)

L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
1.050OV0.950UV
kV: >0.000<=13.000<=69.000<=115.000<=230.000<=500.000
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Gráfico 643. Evento P7_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 644. Evento P7_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 645. Evento P7_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 646. Evento P7_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 647. Evento P7_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 648. Evento P7_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 649. Evento P7_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 650. Evento P7_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 651. Evento P7_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 652. Evento P7_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 653. Evento P7_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 654. Evento P7_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 655. Evento P7_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 656. Evento P7_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 657. Evento P7_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 658. Evento P7_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 659. Evento P7_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 660. Evento P7_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 661. Evento P7_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 662. Evento P7_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 663. Evento P7_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 664. Evento P7_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 665. Evento P7_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 666. Evento P7_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 667. Evento P7_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 668. Evento P7_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 669. Evento P7_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 670. Evento P7_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 671. Evento P7_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 672. Evento P7_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 673. Evento P9_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 674. Evento P9_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 675. Evento P9_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 676. Evento P9_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 677. Evento P9_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 678. Evento P9_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 679. Evento P9_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 680. Evento P9_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 681. Evento P9_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 682. Evento P9_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 683. Evento P9_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 684. Evento P9_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 685. Evento P9_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 686. Evento P9_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 687. Evento P9_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 688. Evento P9_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 689. Evento P9_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 690. Evento P9_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
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Gráfico 691. Evento P9_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 692. Evento P9_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 693. Evento P9_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 694. Evento P9_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 695. Evento P9_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 696. Evento P9_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 697. Evento P9_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 698. Evento P9_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 699. Evento P9_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 700. Evento P9_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 701. Evento P9_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 702. Evento P9_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 703. Evento P9_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 704. Evento P9_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 705. Evento P9_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 706. Evento P9_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 707. Evento P9_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 708. Evento P9_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 709. Evento P9_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 710. Evento P9_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 711. Evento P9_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 712. Evento P9_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 713. Evento P9_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 714. Evento P9_3FS, caso 20-2035-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 715. Evento P9_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 716. Evento P9_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 717. Evento P9_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 718. Evento P9_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 719. Evento P9_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 720. Evento P9_3FS, caso 20-2035-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 

-62.7

SW

1.00
145.7

-116.9

31.131.3

-8
7

.4

2
3

.4

87.9

23.6

-8
7

.4

2
3

.4

87.9

6007
CHO34

44.8

37.9

* -31.8

26.5

* 69.9

59.4

* -49.7

41.3
23.6

2
1

.1
2

0
.5

-4
8

.9

1
1

.2

4
9

.0

SW

-124.0

1
2

4
.5

1
2

3
.4

2
7

.1

5
6

.9

3
1

.3
H

5
7

.6

3
1

.4
H

5
6

.9

2
0

.8
R

1
0

.8

6082
PAN13T1

1.01
139.5

21.4

-104.5

20.7

21.4

-104.5

20.7

1.01
167.7

64.2

17.717.3

64.2

17.7

-193.3

38.3
1

9
4

.2

3
8

.4

1.01
170.1

SW

-0.0

-30.1

35.2

* 
5

3
.3

4
3

.6

* -23.2

22.6

-16.1

28.9

* 
2

9
.7

4
0

.5

* -13.5

27.5

-16.4

28.4

* 
2

9
.9

4
0

.6

* -13.4

26.8

-1
4

4
.8

2
1

.0

2
2

.0

2
1

.1

1.01
174.2

1
1

1
.5

2
2

.8

-111.4

22.7

1.00
178.1

1-4
7

.7

7
9

.5

G1

4
0

.4

0
.3

R

G2

4
0

.4

0
.3

R

2
4

.0

1
.9

R

G2

1
.9

R

G1

8
1

.4

-5
.0

R

F3

8
1

.3

-5
.0

R

-117.2

23.7

1.01
163.2

1.01
170.0

-1
8

0
.6

1
8

1
.4

1.02
168.2

6262
CHA34

3
.9

1
1

.3

* 
1

4
.1

3
3

.5

* -18.0

31.9

4
9

.9

1.053
7

.7

8
7

.6

1.01
166.8

1
1

9
.6

3
2

.9

32.9

1.02
166.9

-114.0

1
1

4
.7

2
8

.2

5
7

.5

1
0

.3
R

E2

5
7

.5

1
0

.1
R

-8
2

.1

2
0

.2

8
2

.6

1
2

.6

-1
.2

R

G2

1
2

.6

-1
.2

R

1.03
167.3

-4
9

.8

1
2

.3

5
0

.0

1
2

.3

1
6

.4

-1
.9

R

G2

1
6

.4

-1
.9

R

2
5

.0

-4
.3

R

G1

2
0

.2

-7
1

.3

4
0

.2
4

0
.2

-7
1

.3

4
0

.2

7
2

.2

4
0

.2

2
5

.5

2
.0

R

L2

2
5

.5

2
.0

R

E1

5
.5

R

2
0

.8

5
.5

R

L1
-15.5

12.9

V4

2
3

.5

9
.4

-2
3

.5

9
.4

5
.5

1
2

.6

5
.5

V2

3
1

.4

2
8

.5-3
1

.4

2
8

.5

5
3

.7

1
2

.6
-1

2
.6

5
.5

G1 G3 G5

G0G6 G7 G8 G9

0.99
138.0

1
3

1
.6

6
9

.8

-1
3

1
.4

7
0

.1

1
3

1
.6

6
9

.8

-1
3

1
.4

7
0

.1

1
3

4
.0

6
4

.4

-23.9
15.1

G1 G2

G4

V3

1.01
139.4

-60.0

-60.7

52.0

0.975-5
2

.2

6
7

.4

5
2

.2

6
5

.7

51.4

1.01
139.6

26.7

5
3

.6

1
0

7
.5

12.6

E1

E2

G1

G1

0.99
137.7

-119.6

G1

5
.9

6
.8

H

G3

1.02
167.2

G2

G3

G5G1

2
.0

H

0
.8

2
.0

H

G3

2
.0

H

G4 G5 G6G2

2
8

.6

1.04
145.9

-9
6

.4

4
8

.4

9
6

.4

4
8

.4

9
6

.9

4
8

.4

-9
6

.4

4
8

.4

8
8

.9

6
.2

R

G2

8
8

.8

6
.7

R

G2

2
5

.0

-4
.3

R

G1

8
.5

1
.7

R

S
W

-1
8

3
.8

-52.4

14.2

5
2

.5

2
7

.3

-4
7

.7

1.01
174.5

6260
CHA230

G3

4
9

.8

-11.5

6.1

11.5

7.26366
EVA230

6363
ZAM230

6360
GLA230

105.4

-64.0

28.2

23.8

-64.0

17.3

145.5

7
2

.2 1.02
173.9

28.7

-143.8

22.7

5
6

.3

1
7

.6

1
0

.6

-1
7

.5

1
0

.2

1
7

.6

1
0

.6

-1
7

.5

1
0

.2

0
.8

LOS MIRAFLORES
(TERMICO)

GATUN
(HIDRO)

6040
SFR115

1.01
175.9

31.1

118.2

31.3

2
0

.8

1.01
168.5

1.01
166.7

117.5

105.4

* 44.8

37.926.5

G1
2.3

TOTALES PANAMÁ

-2
7

.0

* -31.8

-116.9

-2
6

.6

1
2

.6

1
.1

H

G1

1.00
167.6

1.3R

118.2

REGIÓN OESTE    

6014
PRO230

COSTA RICA

56052
RCL230B

1.00
176.1

1
.1

1
.0

H

G2

1
.0

0
.9

H

1.02
162.1

1
5

.7

1
2

.3

1.01
171.4

-1
2

.6

PEDREGALITOI

0.98
135.7

1.00
136.4

-1
0

6
.8

BAHÍA LAS MINAS
CICLO (3 TGs + 1V)

6270
CAT115

1.01
169.0

6011
MDN230

G1

9
.5

8
.6

H

G2

9
.5

8
.6

H

G3

9
.5

8
.7

H

G2

1
.1

H

1
.0

0
.9

H

G2

1
.0

0
.9

H

1
.0

0
.9

H

2
.5

2
.5

G1 G3G1

PASO ANCHO

45.8

186.1

47.1

-180.3

-28.9

7.7

-53.6

14.3

-83.3

-11.5

4.9

G1

1
5

.9

-0
.9

R

G2

1
5

.9

-0
.9

R

G3

1
5

.9

-0
.9

R

G1

1
8

.3

2
.1

R

G2

1
8

.3

2
.1

R

G3

1
8

.3

2
.1

R

6441
PRIM230

6443
PARE230

1.01
176.1

2
4

.0

G1

3
.1

1
.1

R

3
.1

1
.1

R

G2

5
.5

-5
.3

R
5

.5

-3
.2

R

G1 G2 M1

9
.1

4
.4

H

M2

9
.1

4
.4

H

A1

3
.6

-0
.9

R

A2

3
.6

-0
.9

R

G1

1
.8

1
.1

H

G2

1
.8

1
.1

H

G1

1
.4

1
.1

H
1

.4

1
.1

H

G2 G1

2
.5

0
.2

R
2

.5

0
.2

R

G2

4
.7

1
.3

R

G2

4
.7

1
.3

R

G1 G1

1
.0

0
.3

R

G2

1
.0

0
.3

R

G1

1
.0

-0
.7

R

G2

2
.4

G2

2
.4

-0
.2

R

-0
.2

R

G1
RP-490

G2

1
.7

1
.0

H

G3

0
.8

0
.6

H

G1

1
.7

1
.0

H

BUGABA

MENDRE
COCHEAMENDRE 2

6015
PRO115

6332
BAM115

6331
BAI115

LOS VALLES LA ESTRELLA

PEDREGALITOII

6381
BOQIII34

1.00
174.0

2
.1

2
.1

-0
.6

R

0
.7

-0
.2

R

G2

MACANO

-0
.6

R

G1

1.03
155.6

1.01
149.6

1.02
155.5

137.0

35.8

137.0

1.02
-179.56300

CAL34

6087
CAL115

6012
MDN115

6013
MDN34

2
7

.1

2
1

.1

-2
7

.0

2
0

.5

-1
4

.0

4
.0

1
4

.0

3
.7

G9 G0

5
.5

1.00
143.7

6059
LM1115

6074
LMDIST

1.00
136.4

BAHÍA LAS MINAS
CARBÓN

6170
CPA115

LA YEGUADA
(HIDRO)

6100
BAY230

S
W

-0
.0

SW

-0.0

1.01
142.3

-2
2

.0

1.01
175.8

22.1

1.01
176.1

6178
EST230

6182
VEL230

6460
ECO230

SW

6005
CHO230

0.0

6024
CHI115

5
6

.8

ALGARROBOS

8
1

.4

-5
.0

R

V9

-304.4 MW

6008
LSA230

6006
CHO115

1.00
144.3* 

-1
3

.0

1
0

.7

-2
0

.2

1
6

.9

6084
PAN13T3

1.02
-31.9

-1
3

.0

1
0

.7

1
.0

0
.9

H

G1
MACHO DE MONTE

1.01
173.7

1.00
174.4

G2

1
.1

1
.0

H

1
.1

1
.0

H

G3

G2
2.3

1.3R

LOS PLANETAS I DOLEGA

0
.8

1.01
136.6

6263
ESP230

1.03
153.8

35.8

6060
LM2115

6240
EHIG230

6004
PANII115

6171
PAC230

1.00
136.4

6290
CATII115

SW

-3.6

1.02
137.8

6173
STR115

1
4

.2

-7
3

.8

6
2

.1

1.02
139.8 6019

CVI115A

6057
TOC115

0.99
138.2

6001
PAN230

6018
CAC115

6400
FRONTCHA

PANAMÁ

6000
FRONTPRO

COSTA RICA

REGIÓN ESTELLANO SANCHEZCOSTA RICA

3
3

.8

2
8

.4

-33.7

28.5

3
3

.8

2
8

.4

-33.7

28.5

1.00
135.8

-125.9

57.6

-125.9

57.6

6470
24DIC230

53.6

14.3

6440
DOM230

5.2

11.5

6500
FRONTDOM

1.01
176.2

6442
ALT230

CONCEPCIÓN 6066
FFIELD

655.8 MW 667.5 MW

1.02
143.9

BAJO MINA

BAITUN

BAJOS DE
TOTUMA

BUGABA II

LPSURLPNORTE

CATIVÁ

TERMOCOLÓN
(2+1)

1.01
143.5

BAYANO

PACORA

PORTOBELO

PUNTA RINCONPANAMÁ

COTITO
SEC-23 MONTE LIRIO

EL ALTO

PANDO

ESTI

PRUDENCIA

LORENA

GUALACA

CHANGUINOLA

1.01
168.6

FORTUNA

6179
GUA230

1.01
165.8 6261

CHA115

BONYIC

1.01
-179.2

SAN ANDRES

EL FRAILE

6009
LSA115

PAN-AM
AMPLIACION

PAN-AM

1.00
138.4

6027
LOC115A

6230
CBA115

6003
PANII230

6096
FOR230

6340
CAN230

SVC LLANO SANCHEZ

6016
PRO34

1.00
175.9

* 20.9

17.1

* 10.8

17.8

* 
-0

.0

0
.9

-20.8

17.4

* 
-2

.2

3
.6

-8.6

14.3

SVC PANAMA 2

GENERACION   472.2 MW

DEMANDA  1825.1 MW

GENERACION  1683.3 MW

DEMANDA   325.6 MW

GENERACION  2816.8 MW

DEMANDA  3016.2 MW

PERDIDAS   106.5 MW

EXP - IMP  -305.1 MW

6036
SMA115

1.01
139.5

6123
MIR115A

1.01
139.8

6002
PAN115 1.02

139.7

8
4

.9

5
4

.3

-8
4

.8

5
4

.3

S
W

-1
2

3
.8

3
4

.6

1
6

.1

9
7

.6

4
8

.0

-95.9

48.2

1
1

4
.6

8
1

.5

-1
1

3
.9

8
1

.6

1
2

6
.5

7
8

.4

-1
2

6
.4

7
8

.5

6
6

.5

4
4

.5

-6
6

.5

4
4

.5

1
1

4
.6

8
1

.5

-1
1

3
.9

8
1

.6

1
4

1
.5

6
9

.5

1
4

4
.0

7
0

.8

2
8

4
.5

6
9

.9

2
8

7
.9

7
0

.4

145.4

28.5

-1
4
4
.1

3
8
.4

CERRO PATACON
(MOTOR BIOMASA)

ZONA ATLANTICA

ZONA ATLANTICA

DEMANDA   865.5 MW

GENERACION   661.2 MW

POCRI (FV)

NUEVO
CHAGRES

ROSA DE LOS VIENTOS

NUEVO
 CHAGRES II

SOLARES

FV PENONOME
2020

BARRO BLANCO

SOLARES

GENERACION

ACP     8.4 MW

G2

MADDEN
(HIDRO)

SANTA MARIA

SEC-22

TINAJITAS

MONTE OSCURO

SEC-22

SEC-22

BELLAVISTA

SEC-23

MARANON

LA FLORESTA

LLUV 2023
505 MVA

LLUV 2023

PANAMA 3
(SEC-23)

PE TOABRE
2021

CADASA
2021

COSTA NORTE
(AES-2018)

GTPP (MARTANO)
Sec-2024

MADRE VIEJA
FV (Lluv-24)

BACO FV
 (Lluv-24)

FV LAJAS
SEC-2024

LA ESPERANZA
SEC-22

ECOSOLAR
2021

ECOSOLAR 2
2021

BOQUERON

IKAKO SOLAR

LA POTRA SALSIPUEDES

2024

SANTIAGO
Sec-2024

FV PROGRESO
(SEC 2024)

6330
BAI230

FV CERRO VIEJO
SEC-2023

2020
+30 MVAr
2020

2020

+90 MVAr
2020

+60 MVAr
2020

FV PRUDENCIA
2023

PACORA II
2020

MARANON

CAISAN
(no)

TIZINGAL
SEC-2023

VISTA
ALEGRE

PANASOLAR 1,2,3 DIVISA

DON FENIXSOL REALMILTON

EL ESPINAL

LOS ANGELES

PARIS

SANTIAGO

IKAKO SOLAR

FV CEDRO
Lluv 2021FV CAOBA

Lluv 2021

ESTI FV
Sec 2022

MENDOZA FV
Lluv-2022

CHUSPA
SEC-2023

JAGUITO FV

ACP2ACP3 ACP4

SEC-23

J BROWN

LLANO
BONITO

505 MVA
505 MVA-Sec24

505 MVA

249 MVA

611 MVA
Lluv 2024

505 MVA

611 MVA (2020)

249 MVA

249 MVA

505 MVA
Sec-2024

611 MVA (Sec-23)
611 MVA (Sec-24)

LLUV-22

LLUV 2023
505 MVA

CALZADA
LARGA

CEMENTO
PANAMA

LA VICTORIA

MAYORCA

LOS SANTOS

FARALLON

PEDREGALITO
SOLAR

FV AGUA
FRIA

FV EL
COCO
+ COCLE

BEJUCO FV

BUGABA
SOLAR

DACONAN

LAS
CRUCES

505 MVA

611 MVA
Lluv 2024

TELFERS 
(2025)

BURICA
(2025)

L500 = 908.8 MW

FLUJO POSTFALLA
P9_3FS_20-2035-MAXSOL-LLUV
WED, APR 07 2021  18:46
 

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate C
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate C
1.050OV0.950UV
kV: >0.000<=13.000<=69.000<=115.000<=230.000<=500.000

1
2
3
.2

4
.2

R

G2

1
2
3
.2

4
.2

R

1
4
.5

-1
.2

R

1
4
.5

-1
.2

R

1
2
7
.2

5
8
.1

G2

G3
6552

BBL13

G1

1
1
.6

0
.1

R

G2

1
1
.6

0
.1

R

G3

1
.9

0
.0

R

G1 G2

4
.1

-0
.9

R
4
.1

-0
.9

R

9
4
.4

4
3
.2

9
4
.4

4
3
.2

G1

V1

3
6
.0

2
4
.5

R

G3

4
5
.1

2
4
.6

R
2
5
.1

2
3
.8

R

G1

1
.1

1
.0

H

4
.0

-0
.0

R

4
.0

-0
.0

R

G1
0.5

0.3R

163.4

44.9R

9
4
.0

-2
.1

R

9
4
.0

-2
.1

R

1
2
.9

-0
.2

R

6370
BOQIII34B

1.00
173.7

-2
1
.4

2
0
.4

4
.4

2
.4

H

4
.4

2
.4

H

G1
9.8

-1.7R

G1
2.8

3.1H

G1
5.1

3.3R

G1

5
.1

-1
.7

L

G1

8
9
.1

9
.5

R

1.01
-172.6

6010
LSA34

-1.0

19.1

* -30.8

25.3

* 
3
1
.8

2
7
.1

-0.4

18.6

* -30.2

24.9

* 
3
0
.6

2
6
.0

-2.4

11.6

* 2.4

11.5

S
W

-0
.0

G1

7
.7

3
.2

H

G1
3
.4

-1
.7

R
G1

7
.4

-4
.7

L

G1

5
.8

-1
.3

L

G1

7
.0

-4
.8

L

3
.4

-0
.2

R
3
.4

-0
.2

R

5
.9

-1
.3

R

G1
5.8

2.3R

3.5

1.8H

6.4

2.4R
5.9

2.2R

-2
1
.5

2
0
.8

* 43.0

42.7

* 43.0

42.7

13.6

0.0R
18.0

0.0R

G1
6.0

0.1R

18.0

0.0R

G1
6.0

0.1R

1
8
.4

9
.4

R

9.9

6.8H

7
.5

-2
.5

L

7
.0

-2
.3

L
7
.0

-2
.3

L
6
.9

-2
.3

L
7
.5

-2
.5

L

6
.9

-2
.3

R

6
.9

-2
.3

R

4
.7

-2
.9

L

1.5

-1.9L

1
15.4

3.5

2.3

2.6H

3.0

3.8H

G1
4.6

3.3R

G1

1
.2

0
.3

R

65.2

17.1R

G1

7
.1

-0
.1

R

G2

7
.1

-0
.1

R

G3

7
.1

-0
.1

R

G1

7
.1

2
.5

R

G2

7
.1

2
.5

R

G3

7
.1

2
.5

R

G4

1
.6

0
.4

R

G1

4
.7

2
.6

H

G1

2
.0

1
.0

H

G2

2
.0

1
.0

H

G3

1
.0

0
.6

H 0
.9

-0
.1

R

G3
1.1

0.6R

2
.7

4
.3

-2
.7

3
.2

6713
BUR230

1.01
145.5

-118.5

23.0

120.1

23.6

-118.5

23.0

120.1

23.6

6520
SBA230

1.02
159.9

6550
BEV230

1.02
161.7

-128.8

25.1

130.0

25.4

-128.8

25.1

130.0

25.4

-106.8

28.2

108.7

29.1

104.2

20.4

-103.8

20.2
104.2

20.4

-103.8

20.2

83.6

22.6

-83.6

22.5

SW

0.0

6755
PUR230

1.02
157.1

6753
BOT230

1.02
155.7

86.3

17.8

-85.9

18.6

-4.0

1.8

4
.0

3
.3

1
2
3
.2

3
1
.5

1
2
3
.2

3
1
.5

6510
POR230

1.01
174.4

2
3
.4

6
.6

-23.4

6.5

6811
SVC-LSA

1.02
155.5

6830
ANT230

1.02
151.9

-129.9

25.6

131.5

25.6

117.3

22.7

-116.4

22.6

-123.5

24.4

125.9

24.4

6702
BVI230

1.01
143.9

-166.0

32.9

167.6

33.1

0.0

20.5

0.0

123.7

75.2

16.2

-74.9

15.5

75.2

16.2

-74.9

15.5

SW

-125.9

121.6

23.9

-1
2
1
.3

2
4
.0

121.6

23.9

-1
2
1
.3

2
4
.0

-3
6
8
.6

7
5
.8

3
6
9
.1

7
5
.8

-3
6
8
.6

7
5
.8

3
6
9
.1

7
5
. 8

76.0

15.4

-7
5
.8

1
5
.1

76.0

15.4

-7
5
.8

1
5
.1

7
6
.9

2
0
.9

7
6
.9

2
0
.9

1.01
144.4 -4

6
.8

5
.7

-1
1
1
. 4

2
3
.1

1
1
1
.6

2
3
.3

-1
1
1
.4

2
3
.1

1
1
1
.6

2
3
. 3

6
.2

1
.1

-6
.2

2
.0

6
.2

1
.1

-6
.2

2
.0

5
3
.1

7
.5

5
3
.1

7
.5

139.3

36.7146.8

23.3

-143.8

22.7

-54.3

15.4

-5
8
.2

7
.1

-5
8
.2

7
.1

-4
6
.9

5.7

-133.3

26.1
-133.3

26.1

165.9

32.5
165.9

32.5

6787
BCA230

1.01
174.2

-67.5

18.1

67.6

18.1

67.6

18.1

-67.6

18.1

6876
CHANII230

1.01
164.7

6837
CHG230

1.01
162.5

1
0
0
.4

2
9
.5

1
0
0
.4

2
9
.5

254.6

68.0

-2
5
0
.7

6
7
.7

1
7
0
.1

4
5
.5

-1
6
7
.0

4
5
.0

1
8
8
.8

5
0
.1

-1
8
5
.4

4
9
.8

1
0
6
.5

2
9
.6

-1
0
6
.2

2
9
.4

-302.9

61.0

1

1

3
0
2
.9

6
1
.0

-302.9

61.0

1

1

3
0
2
.9

6
1
.0

-302.9

61.0

1

1

3
0
2
.9

6
1
.0

299.2

59.8

1

1

-2
9
9
.2

5
9
.8

299.2

59.8

1

1

-2
9
9
.2

5
9
.8

299.2

59.8

1

1

-2
9
9
.2

5
9
.8

85.2

17.6

-84.7

18.5

6167
STR230

1.01
144.3

-89.4

19.0

89.4
19.0

-89.4

19.0

89.4
19.0

6882
GON230

1.01
143.5

E1

2
.8

-1
1
.6

L

E2

9
.1

-2
.3

R

E3

1
.6

9
.2

H

E5

3
.8

-6
.2

L

E7

2
.0

-4
.6

L

E4

1
.7

2
.4

H

E6

1
.1

5
.7

H

1
1
5
.2

7
7
.4

-1
1
4
.5

7
7
.4

2
1
.0

6
5
.2

-2
1
.0

6
5
.2

4
1
.3

-4
5
.6

1.00
135.8

6891
MIT115

10.0

8.1

-10.0

5.1

6049
ARE115

1.02
154.8

10.2

15.9

-10.2

16.8

43.3

40.7

-43.2

40.7

1
3
2
.9

8
7
.3-1

3
2
.8

8
7
.4

-4
5
.9

3
7
.7

-6
4
.8

6
4
.8

-6
4
.8

6
4
.8

4
6
.0

2
8
.3

-4
5
.9

2
8
.5

6
3
.0

3
2
.4

6
1
.3

3
0
.7

SW

-41.6

6
3
.0

3
2
.4

7
6
.8

3
0
.7

7
6
.8

3
0
.7

1
2
6
.5

7
8
.4

-1
2
6
.4

7
8
.5

-4
4
.1

4
7
.0

44.2

47.4

-4
7
.3

4
7
.7

4
7
.4

4
8
.0

-4
0
.8

4
0
.3

4
0
.9

4
0
.3

-4
0
.8

4
0
.3

4
0
.9

4
0
.3

1

2
.3

1
.1

-9
3
.9

6
2
.4

9
4
.4

6
2
.5

-9
3
.9

6
2
.4

9
4
.4

6
2
.5

0.97
134.8

-39.1

63.8

5
.8

1
4
.2

8
9
.4

3
8
.3

1

1.05-8
9
.4

3
6
.5

8
9
.4

3
8
.3

1

1.05-8
9
.4

3
6
.5

8
0
.1

5
7
.4

-7
9
.7

5
7
.5

G1
5.5

3.3R

G1

6
.1

-4
.8

L

G1
5.5

3.3R

1
.6

-0
.1

R
1
.6

-0
.1

R

7
.0

-2
.4

L

1.7

-0.9R

G1

5
.9

-3
.2

R

7
.2

-3
.1

R

10.7

-3.5R

G1

4
.7

-1
.3

R

G1

4
.7

-1
.4

R

G1

4
.7

-1
.3

R

G1

4
.7

-1
.4

R

4
.7

0
.3

R

6
.1

4
.2

H

G2
4.2

2.8R
G1

4.2

2.8R

6836
CHG500

1.02
158.3

SW

0.0 454.5 -454.5

454.5 -454.5

SW

83.9

SW

83.9

454.4

30.4

-448.8

29.5

SW

82.9

6839
PAN3 500

1.02
148.5

-448.9448.9

SW

0.0

454.4

30.4

-448.8

29.5

-448.9448.9

SW

82.9



 

 

Gráfico 721. Evento T2_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 722. Evento T2_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 723. Evento T2_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 724. Evento T2_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 725. Evento T2_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 726. Evento T2_3FS, caso 11-2026-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 727. Evento T2_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 728. Evento T2_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 729. Evento T2_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 730. Evento T2_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 731. Evento T2_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 732. Evento T2_3FS, caso 11-2026-MaxSol-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 733. Evento T2_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 734. Evento T2_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 735. Evento T2_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 736. Evento T2_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 737. Evento T2_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 738. Evento T2_3FS, caso 12-2026-Max-Lluv. Flujo postfalla 
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L230 = 0.0 MW

Bus - Voltage (pu)/Angle
Branch - MW/% Rate A
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
1.050OV0.950UV
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Gráfico 739. Evento T2_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 740. Evento T2_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 741. Evento T2_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 742. Evento T2_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 743. Evento T2_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 744. Evento T2_3FS, caso 12-2026-MaxSol-Lluv. Flujo postfalla 
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Gráfico 745. Evento T2_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 746. Evento T2_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 747. Evento T2_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 748. Evento T2_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 749. Evento T2_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Frecuencia. 



 

 

Gráfico 750. Evento T2_3FS, caso 19-2035-Max-Sec. Flujo postfalla 
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Gráfico 751. Evento T2_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 115 kV. 

 

Gráfico 752. Evento T2_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Tensiones en la zona de influencia 230 kV. 



 

 

Gráfico 753. Evento T2_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de Generadores Hidroeléctricos. 

 

Gráfico 754. Evento T2_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Ángulo de generadores Térmicos. 



 

 

Gráfico 755. Evento T2_3FS, caso 19-2035-MaxSol-Sec. Frecuencia. 


